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5. Gross-WKK-Anlagen

In diesem Kapitel werden einige Spezialauswertungen zu den Gross-
WKK-Anlagen, insbesondere in der Industrie und Fernheizkraftwerken,
prasentiert. Die detaillierten Auswertungen finden sich im Anhang C.

5.1 Ubersicht

Ende 2008 waren 36 Gross-WKK-Anlagen in Betrieb. Dabei handelt es
sich um funf Anlagen in Kehrichtverbrennungsanlagen (Kap. 7.1, resp.
Bild 2.3), 20 Anlagen in der Industrie (Kap. 5.2) sowie elf Anlagen in
Fernheizkraftwerken (Kap. 5.3, Anhang A.1a).

Total Jahrlicher Zuwachs

2008 2008 @ 2004 - 2008
Anzahl Anlagen* 36 2 0.2 Anl./a
Elektrische Leistung* 368 MW, 25 -0.6 MWg/a
Jahresstromproduktion 1'057 GWh 29 -16.2 GWh/a

*  Bestand per Jahresende

Tabelle 5.1 Ubersicht iiber die Gross-WKK-Anlagen in der Schweiz
[Anlagekat. W1, W2, W3] (siehe Anhange A.1)

Im Jahr 2008 stieg die installierte elektrische Leistung der Gross-WKK-
Anlagen (nach einer einmaligen Abnahme um 31 MWe im Jahr 2004)
deutlich um 25 MWe auf 368 MWe an. Die Jahresstromproduktion der
Gross-WKK-Anlagen stagniert seit Jahren im Bereich von 1'000 GWh,
hat jedoch im Jahr 2008 wieder klar zugenommen (+29 GWh) und lag
nach der starken Abnahme im Vorjahr (-42 GWh) bei 1'057 GWh.

5.2 Industrie

Gross-WKK-Anlagen in Industriebetrieben produzieren gut einen Drittel
der gesamtschweizerischen WKK-Stromproduktion (38 %). Bild 5.2a
zeigt die Entwicklung der elektrischen Leistung, aufgeteilt nach Indust-
riebranchen. Chemie und Papierindustrie sind trotz der deutlichen Ab-
nahme der letzten Jahre eindeutig diejenigen Branchen mit der héchsten
installierten Leistung.

Nach einer Stagnation in der zweiten Halfte der achtziger Jahre haben
die industriellen Gross-WKK-Anlagen in den neunziger Jahren wieder
zugenommen. Dies betrifft in erster Linie die Papier- und die mineraldl-
verarbeitende Industrie. In den letzten finf Jahren hat die installierte
Leistung im Industriebereich aber wieder deutlich abgenommen. Ebenso
hat die industrielle WKK-Stromproduktion seit dem Jahr 1999 mit
994 GWh kontinuierlich auf noch 631 GWh im Jahr 2008 abgenommen.

63 % der WKK-Strom-
produktion wird in Anla-
gen ab 1 MWe erzeugt
(Gross-WKK-Anlagen).

38 % des WKK-Stroms
stammt aus Gross-WKK-
Anlagen in Industriebe-

trieben.
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Installierte elektrische Leistung [MWe]
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Bild 5.2a Industrielle Gross-WKK-Anlagen aufgeteilt nach Branchen
(siehe Anhang Ca)

Die nachstehenden Bilder zeigen die eingesetzten Technologien in den
verschiedenen Industriebranchen. In der chemischen Industrie werden
ausschliesslich Gas- und Dampfturbinen betrieben (s. Bild 5.2b). In der
Papierindustrie stammt rund die Halfte der installierten Leistung aus
kombinierten Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerken ("Kombianlagen"
gemass Bild 5.2c). Stilllegungen fuhrten in den Jahren 2004, 2005 und
2008 zu einer deutlichen Leistungsreduktion bei den Kombianlagen in
der Papierindustrie.
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Bild 5.2b Gross-WKK-Anlagen in der chemischen Industrie (siehe Anhang Cb)
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Installierte elektrische Leistung [MWe]
90
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht beriicksichtigt
80 — AHneRnR
70 _ M
60 [ - O Kombianlagen
50 HERAAAATAHAHHA )
o 2 A 5 5 2 L A O Gasturbinen
40 L|H N
bl HUL U L WA .
30 DL A A B e A AL £ Dampfturbinen
20 ? g g M andere
?? ? Technologien
10 g ? ? e Gl et
o
0
o 0 o v o v o o]
G:\2009\1011\All-Ausw\[LEIST-ab1960.XLS]Technologie Ber5
Bild 5.2c Gross-WKK-Anlagen in der Papierindustrie (siehe Anhang Cc)
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Bild 5.2d Industrielle Gross-WKK-Anlagen ohne Papier- und chemische Industrie
(siehe Anhang Cd)

Thermische Stromproduktion inklusive Warmekraftkopplung (WKK), Ausgabe 2008 Seite 29



5.3 Fernheizkraftwerke u.a.

Per Ende 2008 waren der Kategorie "Fernheizkraftwerke u.a." elf Anla-
gen zugewiesen. Das seit Ende der neunziger Jahre aus wirtschaftlichen
und lufthygienischen Griinden nur wenige Stunden betriebene Fernheiz-
kraftwerk Voltastrasse in Basel wurde 2008 nach vierjahriger Stilllegung
erneuert und wieder in Betrieb genommen. Zudem nahm 2008 im Kan-
ton Basel-Stadt ein neues Holzheizkraftwerk die Stromproduktion auf. Im
Kanton Graublinden wurde das Holzkraftwerk aus dem Jahr 2007 weiter
ausgebaut. Es wird mit Waldholz und Holz aus der Landschaftspflege
befeuert und liefert Prozessdampf an zwei Industriebetriebe. Der daraus
resultierende massive Zuwachs der installierten Leistung dieser Katego-
rie wird in Bild 5.3a unmittelbar deutlich. Damit wurden vier Jahre des
Rickgangs kompensiert, so dass sich nun der Wachstumstrend fort-
setzt.

Zur Vereinfachung werden im Rahmen dieses Berichtes auch einige
Spezialanlagen in der Kategorie "Fernheizkraftwerke u.a." ausgewiesen:

e Zwei Gasturbinen an der EPFL Lausanne.
o Einige mit Holz betriebene WKK-Anlagen.

e Eine Dampfturbine zur Abwarmenutzung bei der Transitgas AG in
Ruswil.

e Eine weitere Spezialanlage mit zwei Dampf- und einer Gasturbine
wurde aus wirtschaftlichen Grinden Ende 2006 stillgelegt.

Die von Fernwarmeversorgern betriebenen Gas- und Dieselmotoren
werden in diesem Bericht als Klein-WKK-Anlagen erfasst (siehe Kap. 6).
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Bild 5.3a Gross-WKK-Anlagen in Fernheizkraftwerken aufgeteilt nach Technologien
(siehe Anhang Ce)

Fernheizkraftwerke (so-
wie einige Spezialanla-

gen) produzieren 6.6 %

des WKK-Stroms.

Thermische Stromproduktion inklusive Warmekraftkopplung (WKK), Ausgabe 2008

Seite 30



6. Klein-WKK-Anlagen

Samtliche Anlagen mit Gas- und Dieselmotoren sowie Gasturbinen bis
1 MW elektrischer Leistung werden in der vorliegenden Statistik als
Klein-WKK-Anlagen bezeichnet, sofern mindestens 60 % der eingesetz-
ten Energie in Form von Elektrizitdt und Warme genutzt werden. Dabei
ist zu unterscheiden zwischen stromproduzierenden Klein-WKK-Anlagen
(Kat. W4) und den nicht stromproduzierenden Gas- und Dieselmotor-
warmepumpen (Kat. W5).

Die detaillierten Auswertungen zu den Klein-WKK-Anlagen finden sich
im Anhang D. Methodische und erhebungstechnische Angaben zur
Klein-WKK-Statistik sind im Anhang F.2 umfassend dargestellt.

6.1 Bestand und Energie

Analog zu den friher separat publizierten Ausgaben der Klein-WKK-
Statistik wird im Kapitel 6.1 in der Regel nicht zwischen Klein-WKK-
Anlagen mit oder ohne Stromproduktion unterschieden. In den meisten
Detailauswertungen im Anhang ist aber eine klare Unterscheidung zwi-
schen stromproduzierenden (Kat. W4, 2008: 990 Anlagen) und nicht
stromproduzierenden (Kat. W5, 2008: 40 Anlagen) Klein-WKK-Anlagen
vorhanden.

6.1.1 Anzahl Anlagen und Aggregate

Im Rahmen der Klein-WKK-Erhebungen wird zwischen Anlagen und
Aggregaten differenziert. Eine Anlage entspricht einem Standort. In der
Regel handelt es sich dabei um eine Heizzentrale, in welcher sich ein
oder mehrere Klein-WKK-Aggregate befinden. Die letzteren werden hau-
fig auch als Module bezeichnet. Im schweizerischen Mittel weist jede
Anlage 1.28 Aggregate auf.

Ende 2008 waren in der Schweiz insgesamt 1'030 Klein-WKK-
Anlagen mit 1'315 Aggregaten in Betrieb. Im Vergleich zu Ende 2007
bedeutet dies eine Abnahme um 44 Anlagen und 68 Aggregate. Bild
6.1a zeigt, dass sich damit die 2007 erstmals seit 1980 auftretende Be-
standesabnahme verstarkt fortsetzt. Im Vergleich dazu betrug der Zu-
wachs im Spitzenjahr 1998 Uber 120 Aggregate. Es gilt jedoch zu be-
achten, dass auch im 2008 58 neue Aggregate in Betrieb genommen
wurden (siehe Kap. 6.4). Gleichzeitig wurden 126 - meist viel kleinere -
Aggregate stillgelegt, was folglich zur deutlichen Bestandesabnahme
geflihrt hat.

Die als Klein-WKK-
Anlagen bezeichneten
Gas- und Dieselmotor-
Blockheizkraftwerke,
Brennstoffzellen sowie
die Gasturbinen bis

1 MWe haben im Jahr
2008 37 % des WKK-

Stroms produziert.
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Zunahme der Anzahl Anlagen resp. Aggregate gegeniiber Vorjahr
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Bild 6.1a Jahrliche Zunahme des Klein-WKK-Bestandes (siehe Anhang D.2a)

6.1.2 Installierte Leistungen

Die 1'315 Klein-WKK-Aggregate, welche Ende 2008 in Betrieb waren,
weisen zusammen eine Energie-Inputleistung von 444 MW auf (siehe
Tabelle 6.1b). Die maximale elektrische Leistung dieser Klein-WKK-
Anlagen betragt 151 MW. Weitere 0.4 MW werden direkt zum Antrieb
von Geblasen in Klaranlagen genutzt.

Die Klein-WKK-Anlagen konnten Ende 2008 zusammen 248 MW ther-
mische Leistung zur Beheizung von Gebauden und zur Nutzung als
Prozesswarme abgeben.

Total Jahrlicher Zuwachs
Ende 2008 2008 2004 - 2008
Anzahl Anlagen 1'030 -44 -1 Anl./a
Anzahl Aggregate 1'315 -68 -8 Aggr./a
Energie-Inputleistung 443.5 MW 2.2 4.4 MW/a
Elektrische Leistung 150.9 MW, 2.4 2.5 MW,/a
Mechanische Leistung* 0.4 MW -0.1 -0.1 MW/a
Heizleistung 247.8 MWy, -2.1 0.8 MWy/a
SISO TR Ree I o PO NS R RSO3

* Wellenleistung von Direkt-Geblaseantrieben in Klaranlagen

Tabelle 6.1b Bestand und installierte Leistungen Ende 2008 sowie Jahreszunahmen
2008 und im Zeitraum 2003 - 2008
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In Tabelle 6.1b wird der Leistungszuwachs 2008 mit dem Durchschnitt
der Jahre 2004 bis 2008 verglichen. Die installierte elektrische Klein-
WKK-Leistung hat 2008 um 2.4 MW zugenommen. Dies entspricht ge-
rade der mittleren Leistungszunahme der Vorjahre, ist jedoch angesichts
der erwahnten Abnahme um 68 Aggregate dennoch Uberraschend.
Grund ist, dass viele kleine Aggregate mit wenigen deutlich grésseren
Aggregaten ersetzt wurden.

Bild 6.1c zeigt die Entwicklung der jeweils Ende Jahr installierten Ener-
gie-Inputleistung aufgeteilt nach Klein-WKK-Technologien. Die Leistung
der Warmepumpen und Gasturbinen bis 1 MW hat seit 1992 wieder ab-
genommen und stagniert seit neun Jahren auf tiefem Niveau.
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Bild 6.1¢c Gesamte am Jahresende installierte Energie-Inputleistung aller Klein-
WKK-Anlagen aufgeteilt nach Technologien (siehe Anhang D.2c)

Die jahrliche Zunahme der installierten Klein-WKK-Leistungen seit 1981
ist in Bild 6.1d dargestellt. 1998 konnte der bisher zweitgrosste Leis-
tungszuwachs verzeichnet werden. Seither verminderte sich der Zu-
wachs der installierten Leistung stetig. Nach einer kurzen Trendwende
im Jahr 2004 setzte sich der Abwartstrend deutlich fort; im Jahr 2008 —
wie bereits im Jahr zuvor - wurde eine leichte Abnahme bezlglich Heiz-
leistung festgestellt. Gleichzeitig verbesserte sich der elektrische Wir-
kungsgrad gegenlber dem Vorjahr wiederum leicht, sodass die elektri-
sche Leistung sogar eine kleine Zunahme erfahren hatte.
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Bild 6.1d Zuwachs der am Jahresende installierten Leistungen aller Klein-WKK-

Anlagen gegeniiber dem Vorjahr (siehe Anhang D.2b)

Die nachstehende Tabelle 6.1e zeigt eine Auswertung des Klein-WKK-
Bestandes Ende 2008 nach Leistungsklassen. Es kann daraus abgelei-
tet werden, dass die 760 Klein-WKK-Aggregate bis 99 kW elektrischer
Nennleistung zusammen 23.3 MW (15.4 % von total 150.9 MW) aufwei-
sen. Die 555 Klein-WKK-Aggregate ab 100 kWe weisen 127.6 MW
(84.6 %) elektrische Leistung auf.

In der Leistungsklasse 10 - 19 kWe kam es gegenlber der letztjahrigen
Ausgabe zum zweiten Mal zu einer deutlichen Abnahme der Aggregate
(von 185 auf 149 Aggregate). Ursache dafur ist die Erreichung der Le-
bensdauer dieser Generation von Kleinstanlagen, welche zunehmend
mit grosseren Aggregaten ersetzt werden.

Leistungsklasse Aggregate in Betrieb | elektrische Leistung
der Aggregate Anzahl % [MWe] %
<10 kWe 230 17.5% 1.20 0.8%
10 - 19 kWe 149 11.3% 2.23 1.5%
20 - 49 kWe 159 12.1% 5.03 3.3%
50 - 99 kWe 222 16.9% 14.77 9.8%
100 - 199 kWe 268 20.4% 38.48| 25.5%
200 - 349 kWe 139 10.6% 34.24| 22.7%
350 - 499 kWe 51 3.9% 2122\ 141%
>= 500 kWe 45 3.4% 33.71 22.3%
Geblaseantriebe 6 0.5% -
Warmepumpen 46 3.5% -

Total 1315 100.0% 150.87| 100.0%

Stand per 31.12.2008/ Kantone: alle

Tabelle 6.1e

net nach Leistungsklassen

G:\2009\101 1\KW-Ausw\[LeistKlass-Energie.xIs]Konzentrat Ber2

Ende 2008 in Betrieb stehende Klein-WKK-Aggregate, geord-
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Bild 6.1f zeigt die Aufteilung des Klein-WKK-Bestandes nach Leistungs-
klassen und zusatzlich nach Energietragern in grafischer Form.

Anzahl Aggregate (Total: 1315 Stk.) Kumul. elektr. Leistung [MWe] (Total: 150.9 MWe)
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Bild 6.1f Ende 2008 in Betrieb stehende Klein-WKK-Aggregate, geordnet nach Leistungsklassen und nach Ener-

gietragern

6.1.3 Energieverbrauch und -produktion

Samtliche in der Schweiz betriebenen Klein-WKK-Anlagen haben im
Jahr 2008 mit einem Endenergieverbrauch von 1'839 GWh rund
611 GWh hochwertige Energie in Form von Elektrizitat oder mechani-
scher Energie erzeugt (siehe Tabelle 6.1q).

Neben der hochwertigen Energie produzierten die Klein-WKK-Anlagen
947 GWh nutzbare Warme. Davon wurden aber nur 883 GWh effektiv zu
Heizzwecken eingesetzt. Die Differenz zwischen produzierter und effek-
tiv genutzter Warmeenergie von 64 GWh (6.8 %) wurde mit Notkuhlern
direkt an die Umwelt abgegeben. Dies tritt in stromgefiihrten WKK-
Anlagen auf. Dabei handelt es sich vorwiegend um Anwendungen in
Klaranlagen, die in erster Linie zur Verstromung von anfallendem Kilar-
gas dienen.
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Total Jahrlicher Zuwachs
Ende 2008 2008 2004 - 2008
Endenergieverbrauch 1'838.7 GWh 11.4 32.3 GWh/a
Elektrizitatsproduktion 608.2 GWh, 9.3 14.9 GWh./a
Mechan. Nutzenergie * 2.3 GWh,, -0.6 -0.6 GWh,/a
Produzierte Warme ** 947.3 GWhy, -8.9 10.2 GWhy/a
Genutzte Warme *** 882.5 GWhy, -5.7 7.9 GWhy/a

G2009\101 TKW-AUSW[Jahr_Typ3+2..2008 XISJRES_WKKZ  WKK903

* Energie an der Welle von Direkt-Geblaseantrieben in Klaranlagen
** WKK-Abwarme, welche bei der aktuellen Installation zu Heizzwecken nutzbar ware
*** WKK-Abwarme, welche effektiv zu Heizzwecken genutzt wird

Tabelle 6.1g Energiedaten 2008 sowie Jahreszunahmen 2008 und im Zeitraum 2003 - 2008

Bild 6.1h zeigt die jahrliche Zunahme der Energieproduktion resp. des
Energieverbrauchs aller Klein-WKK-Anlagen. Der Abwartstrend der Vor-
jahre setzte sich auch im Jahr 2008 fort. Auffallig ist, dass sich die jahrli-
che Zunahme der Stromproduktion weniger stark verringert als jene des
Endenergieverbrauchs resp. der Warmeproduktion, was auf den in Bild
6.1d beobachteten stetigen Anstieg des elektrischen Wirkungsgrades
aller Klein-WKK-Anlagen zurlickzufihren ist.
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Bild 6.1h Jahrliche Zunahmen der Energieproduktion resp. des Energieverbrauchs der

Klein-WKK-Anlagen (siehe Anhang D.2d)
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Die Analyse der Energietrager zeigt, dass Biogas als einziger Energie-
trager im Jahr 2008 einen Zuwachs erlebt hatte. Alle Gbrigen Energie-
trager stagnierten. Diesel/Heiz6l-Klein-WKK-Anlagen haben nach kur-
zem Wachstum Ende der neunziger Jahre eine ricklaufige Tendenz
(siehe Bild 6.1i und Anhang D.2e). Insgesamt ist im 2008 der Anteil er-
neuerbarer Energietrager (Klargas, Deponiegas, Biogas, Fett/Ol) auf
31 % angestiegen.
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Bild 6.1i Entwicklung des Energieverbrauchs aller schweizerischer Klein-WKK-Anlagen

(siehe Anhang D.2e)

6.2

Tabelle 6.2a zeigt die Aufteilung der Ende 2008 installierten Klein-WKK-
Aggregate und deren elektrischer Nennleistung nach Anlagekategorien
und Einsatzgebieten.

Einsatzgebietes

29 % der Klein-WKK-Aggregate resp. 19 % der elektrischen Leistung
wurde in Abwasserreinigungsanlagen zur energetischen Nutzung des
anfallenden Klargases eingesetzt. Anteilsmassig eine geringe Bedeu-
tung weisen die mit Bio- oder Deponiegas betriebenen Klein-WKK-
Anlagen auf - mit 48% der Neuinstallationen 2008 jedoch stark steigend.

Mit 59 % (Anz.) resp. 70 % (el. Leist.) Anteil am Klein-WKK-Bestand
Ende 2008 sind die mit fossilen Energietragern betriebenen Blockheiz-
kraftwerke (W4.FOS.1) dominierend. Bild 6.2c zeigt, dass seit Beginn
der neunziger Jahre die elektrische Leistung der fossilen BHKW von
16.4 auf 106.1 MW sehr stark zugenommen hat. Die riicklaufige Ten-
denz seit 2004 setzte sich im Jahr 2008 fort.

Werden nur die im Jahre 2008 neu installierten Klein-WKK-Anlagen be-
zuglich elektrischer Leistung betrachtet, so sind die Biogas-BHKW in
Gewerbe und Industrie mit 29 % fuhrend (siehe Bild 6.2d).

Bezogen auf die elektri-
sche Klein-WKK-Leistung
sind die Bereiche Klaran-
lagen (19 %) sowie Ge-
werbe und Industrie

(18 %) am wichtigsten.
Warmeverbundanlagen
(10 %), Biirogebaude

(9 %) sowie Wohngebau-
de (10 %) sind weitere
wichtige Klein-WKK-

Einsatzgebiete.
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Anlagekategorie Aggregate | El. Leistung | Verand. 2008* | Neuinst. 2008**
Einsatzgebiete Anz. %] MWe %] MWe %| MWe %
wa Stromproduz. Klein-WKK-Anl. 1'272| 97%| 150.9| 100%| 2.38 100%| 7.51| 100%
W4ARA.1 Klaranlagen mit BHKW 382| 29%| 28.6| 19%| 0.06 3% 1.36| 18%
W4.ARA2 Klaranlagen mit Gasturbinen 1 0% 0.1 0%| 0.00 0%| 0.00 0%
w4.BIl0.1 Biogasanlagen Landwirtschaft 64 5% 6.5 4%| 0.77| 33%| 1.36| 18%
w4.BI0.2 Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie 35 3% 6.8 5%| 1.31| 55%| 2.24| 30%
W4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen 4 0% 1.6 1% 0.00 0%| 0.00 0%
w4.Fos.1 fossile BHKW 775 59%| 106.1| 70%| 0.13 5%| 2.45| 33%
Bulrogebaude (inkl. Banken) 87 7% 141 9%| -0.01 -1% 0.08 1%
Warmeverbund (gemischte Nutzung) 61 5% 15.3 10% 0.05 2% 0.05 1%
Schulen, Sportanlagen 94 7% 11.1 7% 0.11 5% 0.35 5%
Wohngebaude 208| 16% 13.1 9%| -0.17 -T% 0.23 3%
Gewerbe und Industrie 135 10% 27.2 18%| -0.28| -12% 1.03 14%
Spitéler, Heime 83 6% 12.2 8%]| -0.08 -4% 0.00 0%
andere (und unbekannt) 107 8% 13.1 9% 0.51 22% 0.71 9%
W4.F0s.2 fossile Gasturbinen <1 MWe 11 1% 1.1 1%| 0.11 4%| 0.11 1%
W5 Nicht stromprod. Klein-WKK-Anl. 43 3% 0.0 0%| 0.0 0%| 0.0 0%
Biirogebéude (inkl. Banken) 5 0% Hinweise: )
Warmeverbund (gemischte Nutzung) 2 0% Be.standesanderung gegentiber
Schulen. Sportanlagen 11 1% Vorjahr (= Summe der
chulen, “po anlage ° neuinstallierten minus
Wohngebaude 6 0% stillgelegte/ersetzte Aggregate)
Gewerbe und Industrie 2 0%
Spitaler, Heime 4 0% ** nur neuinstallierte WKK-
andere 13 1% Aggregate (Basis fiir Bild 6.2d)
w4+ws  Total alle Klein-WKK-Anlagen 1'315| 100%| 150.9| 100% 2.4‘ 100% 7.5‘ 100%
G:\2009\101 1\KW-Ausw\[Einsge2008.xIs]Anhang D.2f Ber1
Tabelle 6.2a Anzahl Klein-WKK-Aggregate und elektrische Nennleistungen nach Anlagekate-

gorien und Einsatzgebieten per 31.12.2008

Installierte elektr. Nennleistung [MWe]
160

140 -

120 -

100

80

60 -

40

20 4

0 : ; s ;

Einsatzgebiete der foss. BHKW siehe Bild 6.2¢c

£ fossile Gasturbinen

(W4.FOS.2)

O fossile BHKW
(W4.FOS.1)

M Deponiegasanl.
(W4.DEP)

H Biogasanlagen
(W4.BIO)

Klaranlagen

(W4.ARA)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

G:\2009\1011\KW-Ausw\[Einsge2008.xIs]Anhang D.2f Ber2

Bild 6.2b Entwicklung der elektrischen Nennleistungen der Klein-WKK-Anlagen nach Anla-

gekategorien
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Bild 6.2c Entwicklung der elektrischen Nennleistungen fossiler BHKW nach Einsatzgebie-
ten

2008
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13%

Wohngebaude
3% Biogasanlagen Gewerbe u.

Industrie

Schulen + Sportanlagen 29%

5%

Gewerbe + Industrie
14%

Biogasanlagen
Klranlagen L] Landwwgschaft
18% 18%
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Bild 6.2d Neuinstallierte Klein-WKK-Leistung nach Einsatzgebieten (Jahr 2008)

6.3 Schadstoffreduktionsmassnahmen

In diesem Abschnitt werden die eingesetzten Schadstoffreduktions-
massnahmen von Blockheizkraftwerken analysiert. Dabei wurde unter-
schieden zwischen den BHKW in Klaranlagen sowie den BHKW, welche
mit fossilen Energietragern betrieben werden.

81 % der in Klaranlagen installieten BHKW-Leistung war Ende 2008 mit
Magermotoren ausgertstet. In Bild 6.3b ist gut ersichtlich, dass bei den
ab 1993 installierten BHKW in Klaranlagen fast ausschliesslich Mager-
motoren eingesetzt wurden.

Magermotoren im Klaran-
lagen-Bereich sowie Drei-
wege- und SCR-Katalysa-
toren bei den restlichen
Klein-WKK-Anlagen sind
die haufigsten Verfahren

zur Schadstoffreduktion.
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Bei fossilen BHKW sind weiterhin Anlagen mit geregeltem Dreiwege-
Katalysator am haufigsten (45 % Ende 2008). Ab 1993 haben Anlagen,
mit selektivem katalytischem Reduktionsverfahren (SCR) stark zuge-
nommen. Ende 2008 betrug der leistungsmassige Anteil dieser Anlagen
34 %. Beim SCR-Verfahren werden die Stickoxide (NOy) im Abgas nach
dem Motor mit Ammoniak (NH3) oder Harnstoff zu molekularem Stick-
stoff (N,) und Wasserdampf umgesetzt (Reduktion um bis zu 95 %). Bei
BHKW’s wird v.a. Harnstoff eingesetzt, da dieser im Vergleich zu Am-
moniak geruchsfrei, ungiftig und biologisch unbedenklich ist.

Anlagekategorie Aggregate El. Leistung
Schadstoffreduktionsmassnahme Anz. %l MWe %

wa.ARA1a - BHKW in Klaranlagen 379 100%| 28.1| 100%
keine Massnahme* 92 24% 2.7 10%
geregelter Dreiweg-Katalysator 15 4% 1.0 3%
Magermotor 265 70% 22.9 81%
SCR-Verfahren 0 0% 0.0 0%
andere 7 2% 1.6 6%

ws.Fos.1a  fossile BHKW 764 100%| 101.5| 100%
keine Massnahme* 36 5% 3.7 4%
geregelter Dreiweg-Katalysator 368 48% 46.1 45%
Magermotor 217 28% 11.2 11%
SCR-Verfahren 105 14% 35.0 34%
andere 38 5% 5.6 5%

* Spatere Nachrustungen mit Schadstoffreduktionsmassnahmen konnten in der Regel nicht erfasst werden.
G:\2009\1011\KW-Ausw\[Schadr2008.xIs]JAuswert Ber1

Tabelle 6.3a

kraftwerken Ende 2008
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Bild 6.3b Entwicklung der Schadstoffreduktionsmassnahmen von Blockheizkraftwerken
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6.4

Im Kapitel 6.4 werden alle neu in Betrieb genommenen Gas- und Die-
selmotoren, Brennstoffzellen usw. der letzten Jahre ausgewiesen. Es
sind auch die Deponiegasmotoren ohne Abwarmenutzung enthalten.

Jahrliche Neuinbetriebnahmen

6.4.1 Lieferanten

Die Tabellen 6.4a und 6.4b geben einen Uberblick tber die Lieferanten
der 2003 bis 2008 in der Schweiz in Betrieb genommenen Klein-WKK-
Aggregate fur den stationaren Betrieb. Nicht enthalten sind Notstroman-
lagen. Die neuere Kategorie 'Holzgasmotoren' ist enthalten, obwohl sie
fur die Ubrigen Auswertungen den Gross-WKK-Anlagen zugeordnet
wird. Im Jahre 2008 dienten 50% der neu installierten Aggregate als
Ersatz innerhalb der gleichen Anlage. Dies ist ein bisher nie erreichter
Ersatzanteil. Bezlglich elektrischer Leistung stieg der Ersatzanteil 2008
ebenso markant auf 47% - im Vergleich zum Mittel der letzten funf Jahre
(23%) bedeutet dies eine Verdoppelung.

Die neu in Betrieb ge-
nommene Leistung der
Gas- und Dieselmotoren
(inkl. Brennstoffzellen
und Gasturbinen bis

1 MWe) erlebte 2008 eine
deutliche Steigerung

(seit 2000 der zweitgross-
te Zuwachs). Der Ersatz-
anteil stieg auf den Ma-
ximalwert seit Beginn der
Statistik und erreichte die
Hélfte der neu installier-

ten elektrischen Leistung.

Lieferant Anzahl in Betrieb genommene Aggregate

(nur mit Erlaubnis namentlich erwéhnt) 2003| 2004| 2005 2006 2007| 2008 2008| Total 2003-2008
Acrona Systems Ltd (ehem. Verdesis), Aarau 1 2 2 1 2 3 5% 1 3%
AKSA Wiirenlos AG, Wiirenlos 1 4 0 1 2 1 2% 9 2%
Avesco AG, Langenthal 5 3 6 20 15 12| 21% 61 15%
BES BHKW Energie-Service AG, Wittenbach 14 6 10 8 11 101 17% 59 15%
C4 Energie AG, Baar 0 0 0 1 3 8 5% 7 2%
etaone swiss ag (konkurs seit 2008), Eptingen 0 0 0 5 1 0 0% 6 1%
Genesys Biogas AG, Frauenfeld 3 4 3 9 2 2 3% 23 6%
Hexis AG, Winterthur 5 0 0 1 0 0 0% 6 1%
IWK Integrierte Warme und Kraft AG, Sarnen 6 1 7 5 2 9| 16% 30 7%
MENAG Energie AG (konkurs seit 2006), Niederdorf 15 14 7 2 0 0 0% 38 9%
Royce & Partners SA, Le Mont-Pélerin 7 16 13 16 19 8| 14% 79 20%
Vaillant GmbH, Dietikon 0 1 2 1 2 3% 6 1%
Walter Meier AG (ehem. Vescal), Schwerzenbach 9 12 2 1 2% 37 9%
andere Lieferanten 13 1 2 7| 12% 30 7%
TOTAL 79 60 63 77 65 58 402

Anteil der Aggregate, welche altere ersetzen* 29% 32% 30% 22% 30% 50% 32%

* Ersatz fir stillgelegte Aggregate innerhalb der gleichen Anlage

Tabelle 6.4a In Betrieb genommene Motoren und Brennstoffzellen 2002 bis 2008.

6.4.2 Technologien und Leistungen

Die seit 1999 pro Jahr in Betrieb genommenen Klein-WKK-Technologien
sind in Bild 6.4c dargestellt. Darin wird unterschieden zwischen den
Gas- und Dieselmotor-BHKW, Klein-Gasturbinen, Brennstoffzellen sowie
den restlichen Technologien (Stirlingmotor, Geblase- und Warmepum-
penantriebe, Zindstrahlmotoren u.a.). Der stark abnehmende Anteil an
Dieselmotor-BHKW seit 2000 hat sich inzwischen auf tiefem Niveau sta-
bilisiert — Tendenz seit 2006 wieder leicht steigend. Diese Aggregate
werden heute jedoch meist mit Pflanzen- oder Restspeisedle anstelle
Diesel betrieben. Im Jahre 2008 wurde schweizweit eine Leistung von
9.05 MWe neu installiert. Damit hat sich der Leistungszuwachs im Ver-

G:\2009\1011\KW-Ausw\[Lieferanten.xIs]Auswert Ber1

(Kat. T3, W4, W5)
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gleich zum vergangenen Jahr um Uber 50% erhdht, obwohl "nur" 58 Ag-
gregate installiert wurden. Damit hat der Anteil von kleinen Aggregaten
markant abgenommen; die Durchschnittsleistung der neu installierten
Aggregate erreichte 156 kW elektrisch. Dies ist nach dem tiefsten Wert
im letzten Jahr (97 kW) nun der héchste Wert der vergangenen 10 Jah-

re.

Lieferant Installierte elektrische Leistung [MW]

(nur mit Erlaubnis namentlich erwéhnt) 2003| 2004| 2005 2006/ 2007| 2008| 2008| Total 2003-2008
Acrona Systems Ltd (ehem. Verdesis), Aarau 0.030) 0.090| 0.060| 0.030f 0.095| 0.195 2% 0.500 1%
AKSA Wirenlos AG, Wiirenlos 0.115| 0.480| 0.000/ 0.050| 0.310| 0.346 4% 1.301 3%
Avesco AG, Langenthal 1.433| 3.300] 1.042| 3.048| 3.000| 1.877( 21% 13.700 29%
BES BHKW Energie-Service AG, Wittenbach 0.330| 0.158| 0.363| 0.438| 0.403| 0.393 4% 2.085 4%
C4 Energie AG, Baar 0.000| 0.000| 0.000| 0.160| 0.960| 0.990( 11% 2.110 4%
etaone swiss ag (konkurs seit 2008), Eptingen 0.000| 0.000( 0.000|{ 0.619] 0.090| 0.000 0% 0.709 2%
Genesys Biogas AG, Frauenfeld 0.230| 0.400| 0.280| 0.990| 0.140| 0.380 4% 2.420 5%
Hexis AG, Winterthur 0.004| 0.000( 0.000| 0.001| 0.000f 0.000 0% 0.005 0%
IWK Integrierte Warme und Kraft AG, Sarnen 3.239| 0.330| 2.418| 2.073| 0.543| 4.100( 45% 12.703 27%
MENAG Energie AG (konkurs seit 2006), Niederdorf 2.862| 1.270| 1.635| 0.205| 0.000/ 0.000 0% 5.972 13%
Royce & Partners SA, Le Mont-Pélerin 0.052| 0.274| 0.219| 0.144| 0.132| 0.081 1% 0.902 2%
Vaillant GmbH, Dietikon 0.000{ 0.000f 0.005| 0.009| 0.005/ 0.009( 0% 0.028 0%
Walter Meier AG (ehem. Vescal), Schwerzenbach 0.047) 0.047| 0.060| 0.010f 0.020, 0.005 0% 0.190 0%
andere Lieferanten 2.381| 0.080| 0.260| 0.415/ 0.630| 0.669 7% 4.436 9%
TOTAL 10.724| 6.429| 6.341 8.193| 6.328| 9.046 47.060

Anteil der ersetzten elektrischen Leistung* 19% 13% 18% 9% 27% 47% 23%

*Ersatz fir stillgelegte Aggregate innerhalb der gleichen Anlage

G:\2009\1011\KW-Ausw\[Lieferanten.xIs]Auswert Ber3

Tabelle 6.4b Elektrische Nennleistung der 2002 bis 2008 in Betriecb genommenen Motoren und Brennstoffzel-
len (Kat. T3, W4, W5)
Anzahl in Betrieb genommene Aggregate in Betrieb genommene elektrische Leistung [MWe]
120 16
14
100 -

1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006|2007 2008 T 1999 12000 [ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
0ololol ol 01 0l 0 o 2| |pandee 0.000 | 0.000 | 1.440 | 0.000 | 1.989 | 0.400 | 0.248 | 0.160 | 0.715 | 0.480
1 >lolalslol ol 0 | o | [EBrennstoffzelien 0.001 | 0.450 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000
ololslel1]al2]l1 5 | 4 | |DGasturbinen <1 Mwe | 0.000]0.000 0.3000.600 | 0.030 |0.170 | 0.060 | 0.030 | 0.095 | 0.300
27115 1121141111 8 | 1 3 | g | 7 | |mbieselmot-BHKW 4.354 | 2.757 | 1.207 | 1.908 | 0.613 | 0.042 | 0.160 | 0.016 | 0.772 | 1.011
84| 771 40| 56| 57| 45| 58| 71| 52 | 45 | |mGasmot-BHKW 6.920 [10.371| 3.105 | 5.419 | 8.088 | 5.817 | 5.873 | 7.986 | 4.746 | 7.255
G:\2009\1011\KW-Ausw\[Inbetriebnahmen.xIs]Ausw-n-Techn  Ber3
Bild 6.4c In Betrieb genommene Motoren und Brennstoffzellen der letzten 10 Jahre (Kat. T3, W4, W5)
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7. Spezialauswertungen therm. Stromproduktion

In diesem Kapitel werden zwei Anlagegruppen naher untersucht, bei
denen jeweils nur einzelne Anlagen die WKK-Kriterien gemass Kapitel
2.3 erfullen. Es handelt sich um Kehrichtverbrennungsanlagen (Kat. T4
und W1) sowie um Deponiegasanlagen (Kat. T3 und W4.DEP).

71 Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)

Ende 2008 waren in der Schweiz 29 Kehrichtverbrennungsanlagen in
Betrieb. Wie bereits in Bild 2.3 gezeigt, wird die verfligbare Abwarme in
KVA sehr unterschiedlich genutzt. Bei vielen Anlagen kann mangels
Abnehmer nur wenig Abwarme fur Heizzwecke genutzt werden. Bei die-
sen KVA wird das Hauptgewicht auf die Stromproduktion mit Dampftur-
binen gelegt. Die in diesem Bericht festgelegten Bedingungen fir WKK-
Anlagen erfillten im Betriebsjahr 2008 die KVA Basel, die KVA Bern, die
KVA Hagenholz in ZUrich, seit 2006 die KVA Zuchwil sowie seit 2008 die
UIOM La Chaux-de-Fonds. Alle anderen KVA erreichten den als statisti-
sche Grenze festgelegten Jahresnutzungsgrad von 60 % nicht und wer-
den daher an dieser Stelle nicht als WKK-Anlagen ausgewiesen. Im Ja-
nuar 2006 wurde als Ersatz fir die alte KVA Lausanne ohne Strompro-
duktion eine neue Anlage mit einer Dampfturbine (19 MWe) in Betrieb
genommen.

In den 29 schweizeri-
schen Kehrichtverbren-
nungsanlagen werden
beachtliche Energiemen-
gen genutzt (2008:

1'833 GWh Strom und
3’179 GWh Warme).
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Bild 7.1a Entwicklung der installierten elektrischen Leistung aller Kehrichtverbrennungsanlagen in der Schweiz

(siehe Anhang E.1a)

Thermische Stromproduktion inklusive Warmekraftkopplung (WKK), Ausgabe 2008

Seite 43



In Bild 7.1a ist die Entwicklung der installierten elektrischen Nenn-
leistung der Dampfturbinen in KVA dargestellt. In den neunziger Jahren
kann eine beachtliche Leistungszunahme registriert werden. Hauptursa-
che waren die Nachristungen und Vergrésserungen von Dampfturbinen
im Rahmen von Gesamtsanierungen, welche aufgrund der lufthygieni-
schen Vorschriften in den vergangenen Jahren vorgenommen wurden.

Die energetische Nutzung der Kehrichtverbrennungsanlagen ist in Bild
7.1b und Tabelle 7.1¢ seit 1990 dargestellt.

GWh resp. Mio. kWh
12'000 —o—¢
10'000 I Eigenbedarf
Waérme
8'000 Eigenbedarf
Elektrizitat
. 1 Verkauf
6'000 Warme
3 Verkauf
4'000 Elektrizitat
P —&— Energieverbrauch
2'000 (Kehricht, foss.)
(R BHITE R HHI S RN S I HHE I R RS I S R H .
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G:\2009\1011\All-Ausw\KVA-AB90.XLS Ber1

Bild 7.1b Energieverbrauch sowie Eigenbedarf resp. Verkauf von selbstproduzierter Elektrizitat

und Warme aller KVA in der Schweiz seit 1990

1 990! 1999| 2000/ 2001| 2002| 2003| 2004| 2005/ 2006| 2007| 2008
Install. elektr. Nennleistung (1) MWe 148.0! 268.7| 273.8| 283.7| 283.7| 293.0| 305.0| 307.9| 335.1| 336.1| 336.1
Endenergieverbrauch Total (2) GWh 7‘596: 8'904| 9'577(10'116|10'373|10'262|10'419|10'910|12'016|11'964 | 11'893
- davon Kehricht GWh| 7'496: 8687 9'390| 9'934| 10'212| 10'089| 10'252| 10'747| 11'862| 11'856| 11742
- davon fossile Energien GWh 100! 204 178 176 157 163 154 152 143 82 136
Elektrizitatsproduktion (3) GWh 644! 1'134| 1'284| 1'371| 1'426| 1'456| 1'538| 1'620| 1'824| 1'787| 1'833
- davon Anteil Eigenbedarf % 23%! 32%|  31%| 29%| 30%| 28%| 28%| 27%| 26%| 26%| 25%
Genutzte Warmeproduktion (4) GWh 1'765! 2'297| 2'440| 2'508| 2'541| 2'675| 2'763| 2'903| 3'072| 3'118| 3'179
- davon Anteil Eigenbedarf % 12%m 2% 13%| 1% 1%  11%| 1% 10%| 10% 9% 9%
Jahresnutzungsgrad [=(3+4)/2] 32%! 39% 39% 38% 38% 40% 41% 41% 41% 41% 42%
Vollbetriebsstd. Stromprod. [=3/1] 4‘350! 4220 4'690| 4'830| 5030 4'970| 5040 5260 5440| 5320 5'450
Tabelle 7.1¢c Energie- und Leistungswerte der schweizerischen KVA seit 1990

Im Jahr 2008 wurde 25 % der Stromproduktion von 1'833 GWh zur De-
ckung des Eigenbedarfs der KVA verwendet. Von der gesamthaft ge-
nutzten Warmeproduktion von 3'179 GWh dienten rund 9 % fir die De-
ckung des Warmebedarfs der KVA. Die restlichen 91 %, d.h. 2'893 GWh
Warmeenergie, haben die KVA im Jahre 2008 an Dritte verkauft. An-
fangs der neunziger Jahre wurden nur 32 % der in KVA verbrannten
Energie (Kehricht und fossile Energien) zur Stromproduktion resp. fur
Heiz- oder Prozesswarmebedarfsdeckung genutzt. Dank Sanierungen
und Ausbau des Warmeverkaufs an Dritte konnte der Jahresnutzungs-
grad bis 2004 auf 41 % gesteigert werden und erhdhte sich seither
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erstmals 2008 wieder um 1 % auf 42 % (siehe Tabelle 7.1c). Bild 7.1d
zeigt die Energieanteile, welche samtliche KVA's im Jahre 2008 in Form
von Warme oder Elektrizitat an Dritte verkauft haben. Der Durchschnitt
fur alle KVA liegt bei 24.3 % Warme- und 11.5 % Stromverkauf.
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* Energieverkauf im Verhaltnis zum gesamten Energieinput der KVA GALLISIEIKVA\[KVAS0-2008 xI5]2008 - Grafik2

Bild 7.1d Energieverkaufs-Benchmark schweizerischer KVA's (Jahr 2008)

7.2

Ab Mitte der achtziger Jahre hatte die energetische Nutzung des in Ab-
falldeponien anfallenden Gases stark zugenommen. Mitte der neunziger
Jahre wurde der Hohepunkt der Deponiegasnutzung erreicht. Seither ist
sie rlcklaufig. Zur Zeit sind noch 10 Deponiegasmotoren in 7 Anlagen
zur Elektrizitatsproduktion in Betrieb (2007: 10 Motoren in 9 Anlagen).

Deponiegasnutzung

Da diese mit Deponiegas betriebenen Motoren in der Regel weit entfernt
von potentiellen Warmeabnehmern aufgestellt werden missen, kann der
grosste Teil der anfallenden Motorenabwarme nicht genutzt werden. Aus
diesem Grund erreichen die meisten Deponiegasmotoren Gesamtnut-
zungsgrade von weniger als 60 % und kdnnen daher nicht als WKK-
Anlagen bezeichnet werden (siehe Punkt 2.3). Es sind nur 4 (2007: 4)
mit Deponiegas betriebene Motoren in den Auswertungen Uber Klein-
WKK-Anlagen enthalten (Kat. W4.DEP).

Ende 2008 wurde in 7 schweizerischen Abfalldeponien Deponiegas
energetisch genutzt. In einem Fall wurde dieses Gas ausschliesslich in
Heizkesseln zur Warmeproduktion genutzt (siehe Anhang E.2d). Bei den
restlichen 6 Deponien wurde das anfallende Gas in erster Linie zur
Stromproduktion genutzt. Im Bild 7.2a ist die Entwicklung der installier-
ten elektrischen Leistung dieser Deponiegasmotoren dargestellt. Diese
ist im Jahr 2008 konstant geblieben und liegt bei 3.25 MWe.

Die Deponiegasnutzung
in der Schweiz hat in der
ersten Halfte der neunzi-
ger Jahre stark zuge-
nommen, ist jedoch seit
Beginn des neuen Jahr-

tausends stark riicklau-

fig.
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2008 wurde 20.4 GWh Deponiegas zum Antrieb der 10 Motoren einge-
setzt. Damit konnte 5.3 GWh Elektrizitdt erzeugt werden (siehe Bild
7.2b). Die in der Klein-WKK-Statistik berlicksichtigten vier Deponiegas-
motoren mit einem Gesamtnutzungsgrad Uber 60 % erzeugten nach
stetigem Rickgang der Stromproduktion im Jahr 2008 keine Elektrizitat
mehr aus Deponiegas (s. Anhang E.2b). Stattdessen wurden die verblei-
benden vier Deponie-Gasmotoren mit einer installierten elektrischen
Leistung von 1.64 MW aus betrieblichen Grinden ausschliesslich mit
Erdgas betrieben.

Insgesamt wurde im Jahre 2008 0.5 GWh Motorenabwarme aller 10
Motoren flr Heizzwecke genutzt. 6.0 GWh Deponiegas wurden in Heiz-
kesseln zur Produktion von 4.8 GWh Warme verbrannt.

Installierte elektrische Leistung [MWe]
10
o A
9 ] r e
7 e
55 i
8 A e
7 A e
i b
7 1 1
6 T R R T By WP,
5 b e B B e e e B e B e B £ Nicht-WKK
A
4 i B WKK*
3 { Lo LA ]
*Jahresnutzungs-
2 R grad > 60%
1 aﬁ
szl
0 - a
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
G:\2009\1011\KW-Ausw\[DEP1982-2008.XLS]Anhang E.2a Ber5
Bild 7.2a Installierte elektrische Leistung samtlicher mit Deponiegas betriebenen
Motoren (siehe Anhang E.2a)
Energienutzung aus Deponiegas [GWh/a]
80
70
60
50 # genutzte Warme
der Heizkessel
40 =
Jgenutzte Warme
der Motoren
30
Stromproduktion
20
10
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

G:\2009\1011\KW-Ausw\[DEP1982-2008.XLS]Anhang E.2a Ber6

Bild 7.2b Gesamte Warmenutzung und Stromproduktion mit Deponiegas in der
Schweiz (siehe Anhang E.2a)
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A. Thermische Stromerzeugung

A1 Zeitreihen 1990 - 2008 Hyperlink und Seiten-Nr.:
A.1a Anzahl Anlagen Anhang A.1a (S. 49)
A.1b Installierte Leistung Anhang A.1b  (S. 50)
Alc Stromproduktion Anhang A.1c (S. 51)
A.2 Energietragersplit 2008 Anhang A2 (S.52)

Aufteilung der thermischen Stromproduktion des Jahres 2008 nach
Energietragern

A.3 Bruttoenergieverbrauch der Anlagen mit Anhang A3 (S. 53)
thermischem Stromverbrauch 2008

Gesamter Bruttoenergieverbrauch des Jahres 2008 der Anlagen mit
thermischer Stromproduktion (fiir Strom- und Warmeproduktion)

A.4 Bruttoenergieverbrauch fiir die thermische Anhang A4 (S.54)
Stromproduktion 2008

Bruttoenergieverbrauch des Jahres 2008 fiir die Stromproduktion, d.h.
exkl. Bruttoenergieverbrauch fir die Warmeproduktion der gleichen An-
lagen
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz
Anzahl Anlagen ab 1990

Anhang A.1a

Anlagekategorien Anzahl Anlagen
Nr. Bezeichnung 1990} 1998| 1999| 2000] 2001 2002| 2003 2004 2005 2006/ 2007/ 2008 Kommentare
T div. therm. Stromerzeuger 20! 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |ganz grobe Schatzung
T2 Vouvry (6ltherm. Kraftwerk) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |stillegung 30.9.1999
T3 Deponiegasverstromung 4i 9 9 9 9 7 8 7 7 7 7 5
. T4 KVA ohne WKK 21 i 25 24 24 25 24 24 25 25 25 25 24 |nur KVA's mit Stromproduktion
= W1 KVA mit WKK 12 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5
© — T
< Lg_ w2 Industrie 21! 24 24 23 23 22 22 22 21 21 21 20
§ S [wa1s Nahrungsmittelindustrie (NOGA 15) 2: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
% F ; W2.20 Verarbeitung von Holz (NOGA 20) 0] 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
3 %' X |w2.21 Papierindustrie (NOGA 21) 10t 12 12 11 11 11 11 10 9 9 8 7
s|x ;(;, W2.23 Mineral6lverarbeitung (NOGA 23) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CE, =2 8 w224 Chemische Industrie (NOGA 24) 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
% %_ & |wa2s Nichtmet. Mineralien (NOGA 26) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
% §- W3 Fernheizkraftwerke u.a. 4! 6 7 8 8 10 10 9 9 8 9 11
é’ ‘E w4 stromprod. Klein-WKK 2751 782| 847 890| 924/ 960/ 987 1'010 1'011 1'029| 1'028/ 990
_‘Z’ ] @ w4.ARA.1  Klaranlagen mit BHKW 153) 260 274 280 285 287 289 284 282 283 284 280
= :g S |waArRA2  Kléranlagen mit Gasturbinen 21 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
= < |wasio.1 Biogasanlagen Landwirtschaft 25l 30 30 31 34 33 33 38 43 53 56 58
§ w4.Bl0.2  Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie 0; 11 15 18 20 20 20 19 20 24 26 27 |1 Anlage nur Erdgas-betrieben
;. w4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1|ab 95 vorw. mit Erdgas betrieben
.g w4.Fos.1  fossile BHKW 91] 476 523 558 579 611 636 659 657 660 652 614 |Feingliederung siehe Kap. 6.2
¥ |w4rFos.2 fossile Gasturbinen <1 MWe 28 1 1 0 3 7 7 8 8 8 8 9
W5 nicht stromprod. Klein-WKK 564 56 55 53 52 51 50 50 49 49 46 40
1
Total Anz. therm. Stromproduzenten 347i 869 934| 977 1'011| 1°046| 1'074| 1'096| 1'096| 1'114| 1'114| 1'075 (Total exkl. Kat. W5)
Subtotal |W1-W4 Warmekraftkopplung (WKK) 301 814, 881 924| 957| 995| 1'022| 1'044| 1'044| 1'062| 1'062| 1'026
Subtotal |W1-W3 Gross-WKK 26, 32 34 34 33 35 35 34 33 33 34 36
Subtotal |W4+W5 Klein-WKK 3311 838, 902| 943| 976 1'011| 1'037| 1'060| 1'060| 1'078| 1'074| 1'030
Anteil W1-W4  Warmekraftkopplung (WKK) 87%| 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% | Anteil am Total der therm. Produz.
Anteil W1-W3  Gross-WKK %! 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% |Anteil am Total der therm. Produz.
Anteil W4+W5  Klein-WKK 95%]I 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 96% 96% | Anteil am Total der therm. Produz.

Stand: 08.09.2009

G:\2009\1011\All-Ausw\[Anhang-A1.xIs]Bericht1 Ber1
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang A.1b
Elektrische Nennleistungen ab 1990

Anlagekategorien Elektrische Nennleistungen [MWe]
Nr. Bezeichnung 1990F 1998| 1999| 2000| 2001| 2002 2003| 2004/ 2005/ 2006/ 2007| 2008|kommentare
T div. therm. Stromerzeuger 75.0! 75.0/ 75.0/ 75.0/ 75.0/ 75.0f 75.0| 750 75.0/ 75.0/ 75.0| 75.0|grobe Schatzung
T2 Vouvry (6ltherm. Kraftwerk) | 284.01 284.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |stillegung 30.9.1999
T3 Deponiegasverstromung 3.0i 7.9 7.9 7.4 6.6 6.2 5.1 5.2 5.2 1.9 1.6 1.6
. T4 KVA ohne WKK 135.6i 241.7| 232.0| 233.6| 254.3| 243.5| 252.8| 264.8| 267.7| 279.0| 280.0| 275.2
2 w1 KVA mit WKK 124, 19.6/ 36.6| 40.2| 29.4| 40.2] 40.2| 40.2| 40.2| 56.1] 56.1] 56.9
© — 1
< Lg_ W2 Industrie 186.51 249.9| 249.9| 248.1| 248.1| 246.2| 246.2| 237.4| 232.6| 232.6| 225.5| 216.7
_E, S w215 Nahrungsmittelindustrie (NOGA 15) xxx: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
% F ; Ww2.20 Verarbeitung von Holz (NOGA 20) xxx | XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
° %' X w221 Papierindustrie (NOGA 21) 451" 83.0 83.0 81.2 81.2 81.2 81.2 70.9 61.7 61.7 59.2 50.4
s |X ;u-’ W2.23 Mineral6lverarbeitung (NOGA 23) xxx b XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
§ o 8 |w2.24 Chemische Industrie (NOGA 24) 1071y 107.2] 107.2| 107.2| 107.2] 105.6] 1056, 105.6| 106.9| 106.9) 1019/ 101.9
% %_ & |w226 Nichtmet. Mineralien (NOGA 26) XXX 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
% §- w3 Fernheizkraftwerke u.a. 43.3! 69.0/ 69.3| 745 745 T77.7| 84.7| 62.7| 62.7| 52.7| 617, 94.8
E ﬁ w4 stromprod. Klein-WKK 30.71 105.1| 115.6| 125.7| 129.9| 133.3| 138.5| 143.0| 144.0| 148.4| 148.5| 150.9
E’ ] © [wa.ArA1  Kldranlagen mit BHKW 94 179 19.1 23.3 23.4 24.8 26.0 25.4 26.7 28.1 28.5 28.6
= :g S [wa.Ara2  Klaranlagen mit Gasturbinen XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
= < |wasio.1 Biogasanlagen Landwirtschaft 0.4l 0.6 0.8 0.8 1.1 15 1.6 2.3 2.8 5.3 5.7 6.5
§ w4Bl0.2 Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie XXX i 2.2 3.9 4.4 5.2 4.0 4.1 3.7 3.9 4.5 5.5 6.81 Anl. seit 2002 mit Erdgas betr.
;. w4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen XXX g XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX |ab 95 vorw. mit Erdgas betrieben
.g wa.Fos.1  fossile BHKW 16.4] 79.9 87.4 94.6 97.1 100.3| 104.0/ 108.7| 108.0/ 107.8| 106.0| 106.1|Feingliederung siehe Kap. 6.2
¥ |waFos.2 fossile Gasturbinen < 1 MWe XXX XXX XXX XXX 0.3 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
W5 nicht stromprod. Klein-WKK 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total el. Leist. aller therm. Stromproduz. 770.5i 1'052| 786.4| 804.6| 817.8 822.0| 842.5 828.3| 827.4| 845.7| 848.3| 870.9
Subtotal |W1-W4 Warmekraftkopplung (WKK) 272.9" 443.6| 471.5| 488.5| 481.9| 497.4| 509.6| 483.3| 479.5| 489.8| 491.8| 519.2

Subtotal |W1-W3 Gross-WKK 242.2, 338.6| 355.9] 362.8] 352.0] 364.1| 371.1| 340.3| 335.5| 341.4| 343.3] 368.3
Subtotal |W4 Klein-WKK 30.71 105.1| 115.6] 125.7] 129.9| 133.3| 138.5| 143.0| 144.0| 148.4| 148.5| 150.9

[ ]
Anteil W1-W4  Warmekraftkopplung (WKK) 35%]  42% 60% 61% 59% 61% 60% 58% 58% 58% 58% 60% | Anteil am Total der therm. Produz.
Anteil W1-W3  Gross-WKK 31%"  32% 45% 45% 43% 44% 44% 41% 41% 40% 40% 42% |Anteil am Total der therm. Produz.
Anteil W4 Klein-WKK 4% 10% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 17% |Anteil am Total der therm. Produz.
Stand: 08.09.2009 xxx => aus Datenschutzgriinden keine Anzeige von Werten bei weniger als 3 Anlagen G:\2009\1011\All-Ausw\[Anhang-A1.xIs]Bericht2  Ber2
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang A.1c
Stromproduktion ab 1990

Anlagekategorien Stromproduktion [GWh/a]
Nr. Bezeichnung 1990! 1998| 1999/ 2000| 2001/ 2002 2003| 2004 2005/ 2006/ 2007/ 2008 Kommentare
T div. therm. Stromerzeuger 15.0! 15.0/ 15.0f 15.0/ 15.0/ 15.0/ 20.0f 13.0f 40.0f 38.0| 40.0/ 14.0|Prod.Cornaux (NE)+ 10 GWh (Schatz.)
T2 Vouvry (6ltherm. Kraftwerk) | 227.01 436.0| 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |Stillegung 30.9.1999
T3 Deponiegasverstromung 19.6i 43.3| 43.1| 435 385 31.2) 28.0/ 18.9| 15.0 9.6 6.8 5.3
. T4 KVA ohne WKK 611 .9i 977.9| 1'051.2| 1'176.4| 1'291.8| 1'322.3| 1'350.5| 1'437.4| 1'511.6| 1'624.6| 1'570.1| 1'612.4
2 w1 KVA mit WKK 31.9; 46.6| 824 107.9| 79.4| 103.7] 105.7| 101.1| 108.7| 198.9| 216.9| 220.5
© — 1
< L;’_ W2 Industrie 451.5" 947.3| 994.4| 916.4| 882.9| 897.4| 875.1| 861.5| 803.6| 760.4| 703.5 631.1
_§ S w215 Nahrungsmittelindustrie (NOGA 15) xxx: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
% F ; Ww2.20 Verarbeitung von Holz (NOGA 20) xxx | XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
3 %' X w221 Papierindustrie (NOGA 21) 187.5" 436.4| 464.9| 439.0] 420.8| 439.7| 448.2| 413.7| 346.2| 274.8| 283.5| 236.1
s(x ;u-’ W2.23 Mineraldlverarbeitung (NOGA 23) xxx | XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
g o 8 w224 Chemische Industrie (NOGA 24) 204.7p 188.8| 198.4| 179.7| 156.1 156.4| 149.5| 181.6| 187.2| 201.1 176.6| 133.7
% %_ & |w226 Nichtmet. Mineralien (NOGA 26) XXX 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
% §- w3 Fernheizkraftwerke u.a. 83.0! 128.9] 119.1| 101.9| 109.3| 109.5| 157.1| 148.3| 143.7| 110.2| 107.5| 205.1
é’ ﬁ w4 stromprod. Klein-WKK 84.51 388.8| 430.0| 466.3| 503.7| 519.2| 533.7| 557.1) 571.5| 586.2| 598.9| 608.2
E’ ] © [wa.ArA1  Kldranlagen mit BHKW 39.8] 69.8 74.8 84.7 94.1 96.5| 101.8] 103.8 104.3| 109.7 113.9] 1155
= :g S |wa.Ara2  Klaranlagen mit Gasturbinen XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
= < [waBio.1 Biogasanlagen Landwirtschaft 111 2.1 2.6 3.2 3.8 4.5 5.3 6.5 9.4 15.5 26.2 32.8
§ w4Bl0.2 Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie XXX i 6.5 8.2 9.8 10.8 12.6 12.3 13.2 15.2 20.7 24.0 26.2|1 Anl. ab 2002 mit Erdgas betr.
;. w4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen XXX g XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX |ab 95 vorw. mit Erdgas betrieben
.g wa.Fos.1  fossile BHKW 30.2] 294.9| 329.1| 358.1| 381.1| 392.2| 401.1| 420.8] 430.4| 428.7| 4250 424.3|Feingliederung siehe Kap. 6.2
¥ |w4a.Fos.2 fossile Gasturbinen < 1 MWe XXX XXX XXX XXX 0.2 2.5 3.7 3.6 3.2 2.9 2.9 3.5
W5 nicht stromprod. Klein-WKK 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1
Total Thermische Stromproduktion 1'524i 2'984| 2'819  2'827| 2'921| 2'998| 3'070| 3'137| 3'194| 3'328| 3'244| 3'297
Subtotal |W1-W4 Warmekraftkopplung (WKK) 651' 1'512] 1'626] 1'592| 1'675| 1'630| 1'672| 1'668 1'627| 1'656| 1'627| 1'665
Subtotal |W1-W3 Gross-WKK 566, 1'123] 1196 1'126] 1'072] 1'111] 1'138] 1'111] 1'056| 1'070| 1'028| 1'057
Subtotal |W4 Klein-WKK 841 389 430 466| 504 519| 534 557 571 586| 599 608
Anteil W1-W4  Warmekraftkopplung (WKK) 43%]  51% 58% 56% 54% 54% 54% 53% 51% 50% 50% 51% |Anteil an der ges. therm. Prod.
Anteil W1-W3  Gross-WKK 37%" 38% 42% 40% 37% 37% 37% 35% 33% 32% 32% 32% | Anteil an der ges. therm. Prod.
Anteil W4 Klein-WKK 6%l 13% 15% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% |Anteil an der ges. therm. Prod.
Therm. Stromprod. u.a. gem. Elektrizitatsstat.” 1101] 2285| 2'554| 2'548| 2'620| 2'806| 2'890| 2'974| 3'139| 3'340| 3199| 3276
Therm. Stromprod. gem. Elektrizitatsstatatistik™ 1'100: 2274 2'541 2'534| 2'604| 2'787| 2'868| 2'951 3'112| 3'303| 3'156| 3'223|Erklarungen siehe Kap. 3.2
*inkl. andere Kraftwerke wie Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen ** nach Abzug der Photovoltaik- und Windenergieanlagen
Stand: 08.09.2009 xxx => aus Datenschutzgriinden keine Anzeige von Werten bei weniger als 3 Anlagen G:\2009\1011\All-Ausw\[Anhang-A1.xIs]Bericht2 Ber3
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang A.2
Thermische Stromproduktion 2008 in der Schweiz
aufgeteilt nach Anlagekategorien und Energietragern
Energietrager Stromproduktion [GWh] nach Anlagekategorien Stromprod.
erneuer-| div. Vouvry | Deponie-| KVAo. || KYAm. | Industrie | Fernh.- Klein- Total
barer | therm. gasverstr.|  WKK WKK kraftw. WKK
Anteil| T1 T2 T3 T4 W1 W2 w3 w4 | [GWh] %
Heizol EL 14.0 0.6 0.2 5.3 1.2 70.7 919 3%
Heizol M&S 0.3 41.4 1.7 1%
Erdgas 1.8 8.7 | 283.5 | 1054 | 354.9 754.2 23%
Propan 11.2 1.2 0%
Kohle
Ind.abfalle n.erneuerb. 0.6 | 2439 2445 7%
Kehricht 50% 1609.7 || 209.1 5.6 1824.3 55%
Ind.abfélle erneuerb. 100% 18.4 184 1%
Holz 100% 1.9 42.2 441 1%
Restholz 100% 2.2 19.2 214 1%
Altholz 100% 28.6 26.7 55.3 2%
Rinde 100% 1.0 10.5 11.5 0%
Klarschlamm 100%
Biogas 100% 1.2 56.6 578 2%
Klargas 100% 114.7 114.7 3%
Deponiegas 100% 5.3 53 0%
andere Biomasse 100% 0.1 0.1 0%
Stromproduktion Total 14.0 53 | 16124 || 220.5 | 631.1 | 205.1 | 608.2 | 3296.6 100%
- davon erneuerbar 53 | 804.8 || 106.4 54.2 98.6 | 1714 | 1240.8 38%
- davon nicht erneuerbar 14.0 807.5 || 114.1 | 576.8 | 106.5 | 436.8 | 2055.7 62%
Anteil der erneuerbaren Energietr. 100% | 49.9% || 48.3% 8.6% | 48.1% | 28.2%
Thermisch romproduktion 2 . .
ermisc _e Strompro u tc: 008 Thermische Stromproduktion 2008
aufgeteilt nach Energietragern
Rest Heizd|
Biogase e1zo Erneuerbare
4% 4% .
5% Energien
23% 38%
Erdgas
Kehricht*
56% 8%
Industrie-
abfalle .
*50% des Kehrichts nicht ernegerbare
sind erneuerbar Energlen
Ausdruck: 08.09.2009 G:\2009\1011\All-Ausw\[ENERG-ab1990.xIs]Anhang A.2  Ber3 resp. Ber6
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang A.3
Bruttoverbrauch [1] der Anlagen mit thermischer Stromprod. 2008
aufgeteilt nach Anlagekategorien und Energietragern

[1] gesamter Bruttoverbrauch fiir die Strom- und Warmeproduktion in Anlagen zur thermischen Stromproduktion (s.u.)

Energietrager Bruttoverbrauch [1] nach Anlagekategorien [GWh] Brutto-
erneuer-|  div. Vouvry | Deponie-| KVAo. KVA m. Industrie | Fernh.- Klein- verbrauch [1]
barer | therm. gasverstr.|  WKK WKK kraftw. WKK Total
Anteil T1 T2 T3 T4 W1 W2 W3 W4 [GWh] %
Heiz6l EL 40.0 4.3 1.9 711 8.2 205.4 3309 2%
Heizol M&S 1.4 428.2 4296 2%
Erdgas (Hu) 11.6 109.2| 2'414.3 3237/ 1014.1] 3'872.8 20%
Propan 32.7 327 0%
Kohle
Ind.abfalle n.erneuerb. 7.7 12247 12324 6%
Kehricht 50% 9'279.8|| 2'462.0 6.2 11'748.0 60%
Ind.abfalle erneuerb. 100% 269.5 269.5 1%
Holz 100% 15.0 363.8 378.8 2%
Restholz 100% 141 152.1 166.1 1%
Altholz 100% 235.2 215.6 450.9 2%
Rinde 100% 9.2 82.8 920 0%
Klarschlamm 100%
Biogas 100% 9.0 180.9 189.9 1%
Klargas 100% 384.3 3843 2%
Deponiegas 100% 20.4 204 0%
andere Biomasse 100% 0.2 0.2 0%
Bruttoverbrauch [1] Total 40.0 20.4| 92971 2'595.9| 4'681.4| 1'"146.2| 1'817.5| 19'598.4 100%
- davon erneuerbar 20.4| 4'639.9|| 1'246.0 540.0 814.3 565.4| 7'826.0 40%
- davon nicht erneuerbar 40.0 4'657.2|| 1'349.9| 4'141.3| 331.9| 12521]| 11'772.4 60%
Anteil der erneuerbaren Energietr. 100% 49.9% 48.0% 11.5% | 71.0% 31.1%
Ausdruck: 08.09.2009 G:\2009\101 1\All-Ausw\[ENERG-ab1990.xIs]JAnhang A.3  Ber4

Hinweis zu den Bruttoverbrauchs-Tabellen sowie zur Aufteilung der thermischen Stromproduktion nach Energietragern:

Bei konventionell-thermischen Kraftwerken dient der gesamte Bruttoverbrauch der Anlage zur Elektrizitatsproduktion. Bei
Warmekraftkopplungsanlagen hingegen dient ein Teil des Bruttoverbrauchs der Anlage zur Warmeproduktion (fiir Eigenbedarf oder fir die
Fernwarmeabgabe). Im Auftrag des Bundesamtes fir Energie wurden daher der Bruttoverbrauch der Anlagen zur thermischen
Stromproduktion auf folgende zwei Arten ausgewiesen:

a. der gesamte Bruttoverbrauch der Anlagen zur therm. Stromprod. => [1] in nachstehendem Schema (Anhang A.3)

b. Bruttoverbrauch, welcher auschliesslich zur therm. Stromprod. dient => [2] in nachstehendem Schema (Anhang A.4)

Weiter ist zu beachten, dass im Anhang A.2 sowie unter Punkt 3.3 und 4.2 die thermische Stromproduktion nach Energietragern aufgeteilt
wird. Dabei wurde die Stromproduktion [3] nach Energietragern aufgeteilt. Es handelt sich folglich nicht um einen Split des
Bruttoverbrauchs ([2] oder [1]).

Verluste
Verluste ;5
Bruttoenergie fir
/ die Elektrizitats- [2] [3] Elektrizitat
produktion
(Anh. A4)
[3] Elektrizitat Verluste
Bruttoeneraie | [1] [0]
(Anh. A.3) i8] Warme fur B ie fiir di
Eigenbedarf \ ruttoenergie fur die . .
W armeproduktion [6] [8] Warme fir
(nur fir Eigenbedarf) Eigenbedarf
Jahresnutzungsgrad der Anlage: Es gelten folgende Gleichungen:
nrot = ([3] + [8]) / [1] [2]=[1]1*[3]/([3] + [8]) = [3] / nrot
G\93\19\GESAMT\E-FLUSS2.XLS  Bert [61=[11~[8]1/([3] + [8]) = [8] / nrot
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang A.4
Bruttoverbrauch [2] fiir die thermische Stromproduktion 2008
aufgeteilt nach Anlagekategorien und Energietragern

[2] nur Bruttoverbrauch fiir die Stromproduktion (d.h. exkl. Bruttoverbrauch fiir die gleichzeitige W&rmeproduktion, s.u.)

Energietrager Bruttoverbrauch [2] nach Anlagekategorien [GWHh] Brutto-
erneuer-|  div. Vouvry | Deponie-| KVAo. || KVYAm. | Industrie | Femh- | Kiein- | verbrauch [2]
barer | therm. gasverstr.|  WKK WKK kraftw. WKK Stromprod.
Anteil| T1 T2 T3 T4 W1 W2 W3 W4 [GWh] %
Heizol EL 40.0 3.0 0.2 5.8 1.7 82.9 133.6 2%
Heizdl M&S 1.4 49.3 50.7 1%
Erdgas (Hu) 7.4 12.9 342.3| 1724 4156 950.6 12%
Propan 13.2 13.2 %
Kohle
Ind.abfalle n.erneuerb. 0.8 276.1 276.9 4%
Kehricht 50% 5'400.9|| 291.9 6.2 5'699.0 72%
Ind.abfalle erneuerb. 100% 24.9 249 0%
Holz 100% 2.9 127.0 1299 2%
Restholz 100% 4.0 62.1 66.1 1%
Altholz 100% 128.2 95.0 2231 3%
Rinde 100% 1.3 34.1 354 0%
Klarschlamm 100%
Biogas 100% 1.3 90.0 913 1%
Klargas 100% 158.0 158.0 2%
Deponiegas 100% 18.7 18.7 0%
andere Biomasse 100% 0.1 01 o%
Bruttoverbrauch [2] Total 40.0 18.7| 54127 308.7 839.3| 4923| 759.8| 7'871.6 100%
- davon erneuerbar 18.7| 2'700.4|| 148.9 162.7| 318.2| 248.1] 3'597.0 46%
- davon nicht erneuerbar 40.0 2712.3|| 159.9 676.6| 174.1| 511.7| 4'274.5 54%
Anteil der erneuerbaren Energietr. 100% 49.9% || 48.2% 19.4% | 64.6% | 32.7%
Ausdruck:  08.09.2009 G:\2009\101 1\All-Ausw\[ENERG-ab1990.xIs]Anhang A.4 Ber5

Hinweis zu den Bruttoverbrauchs-Tabellen sowie zur Aufteilung der thermischen Stromproduktion nach Energietragern:

Bei konventionell-thermischen Kraftwerken dient der gesamte Bruttoverbrauch der Anlage zur Elektrizitdtsproduktion. Bei
Warmekraftkopplungsanlagen hingegen dient ein Teil des Bruttoverbrauchs der Anlage zur Warmeproduktion (fir Eigenbedarf oder fiir
die Fernwarmeabgabe). Im Auftrag des Bundesamtes flir Energie wurden daher der Bruttoverbrauch der Anlagen zur thermischen
Stromproduktion auf folgende zwei Arten ausgewiesen:

a. der gesamte Bruttoverbrauch der Anlagen zur therm. Stromprod. => [1] in nachstehendem Schema (Anhang A.3)

b. Bruttoverbrauch, welcher auschliesslich zur therm. Stromprod. dient => [2] in nachstehendem Schema (Anhang A.4)

Weiter ist zu beachten, dass im Anhang A.2 sowie unter Punkt 3.3 und 4.2 die thermische Stromproduktion nach Energietragern
aufgeteilt wird. Dabei wurde die Stromproduktion [3] nach Energietragern aufgeteilt. Es handelt sich folglich nicht um einen Split des
Bruttoverbrauchs ([2] oder [1]).

Verluste
Verluste ol
Bruttoenergie fir
/ die Elektrizitats- [2] [3] Elektrizitat
produktion
(Anh. A.4)
[3] Elektrizitat Verluste
Bruttoenergie | [1] [9]
(Anh. A.3) (8] Warme fur o fir di
Eigenbedarf \ Bruttoenergie fir die i .
W armeproduktion [6] [8] Warme fir
(nur fir Eigenbedarf) Eigenbedarf
Jahresnutzungsgrad der Anlage: Es gelten folgende Gleichungen:
nrot = ([3] + [8]) / [1] [2]=[1] " [3]/ ([3] * [8]) = [3]/ ot
G:\9319\GESAMT\E-FLUSS2.XLS  Bert [6]=[1] * [8] / ([3] + [8]) =[8] / Mot
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B. Warmekraftkopplung (WKK)

B.1 Zeitreihen elektrische Leistungen 1970 - 2008

Hinweis: Bei den Kehrichtverbrennungsanlagen kann die Betriebsart
WKK/Nicht-WKK  jahrlich wechseln (siehe dazu auch Punkt 2.3). Dies
fuhrt zu Schwankungen bei der installierten Dampfturbinen-Leistung,
welche als WKK-Anlagen der Kategorie W1 ausgewiesen werden.

B.1a  Aufteilung nach Anlagekategorien

B.1b  Aufteilung nach Technologien

B.2 Kantonale Verteilung

Hyperlink und Seiten-Nr.:

Anhang B.1a (S. 56)

Anhang B.1b (S. 57)

Anhang B.2 (S. 58)
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz

Anhang B.1a

berlcksichtigte Anlagen:

Install. elektr. Nennleistungen nach Anlagekategorien [MWe]
alle WKK-Anlagen

400

300

200

100

Jahr KVA mit WKK (W1) Industrie (W2) Fernheizkraftw. u.a. | stromproduzierende TOTAL
(W3) Klein-WKK (W4)
1980 12.40 142.20 37.30 4.30 196.20
1981 12.40 163.20 37.30 4.64 217.54
1982 12.40 172.10 37.30 5.67 227.46
1983 12.40 172.66 37.30 6.77 229.13
1984 12.40 172.66 37.30 8.89 231.25
1985 12.40 186.51 37.30 13.54 249.75
1986 12.40 186.51 43.30 14.72 256.93
1987 12.40 186.51 43.30 16.14 258.35
1988 12.40 186.51 43.30 21.35 263.56
1989 12.40 186.51 43.30 24.70 266.90
1990 12.40 186.51 43.30 30.73 272.94
1991 12.40 186.51 43.30 37.00 279.21
1992 12.40 210.34 46.00 42.58 311.32
1993 12.40 209.54 46.00 50.49 318.44
1994 12.40 218.74 68.00 64.21 363.35
1995 23.20 218.78 68.00 75.27 385.25
1996 12.40 218.91 68.70 83.10 383.12
1997 12.40 248.40 68.70 93.42 422.92
1998 19.65 249.90 69.04 105.06 443.65
1999 36.65 249.90 69.34 115.62 471.51
2000 40.20 248.08 74.54 125.72 488.54
2001 29.40 248.08 74.54 129.86 481.87
2002 40.20 246.22 77.66 133.29 497.37
2003 40.20 246.22 84.73 138.47 509.61
2004 40.20 237.38 62.73 142.98 483.28
2005 40.20 232.62 62.73 144.00 479.55
2006 56.07 232.62 52.73 148.41 489.83
2007 56.07 22547 61.73 148.49 491.76
2008 56.87 216.66 94.76 150.87 519.16
Installierte elektrische Leistung [MWe]
600
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht berlicksichtigt

500

stromproduzierende

Klein-WKK (W4)

I Fernheizkraftw. u.a.
(W3)

[J Industrie (W2)

KVA mit WKK (W1)

0
o 0 o 0 o o) o 0 o 0
@ © ~ N 15 @ o3} [+ S =1
> > ) ) > > > ) S S
- - - - - - - - Y I
Ausdruck: 8.09.09 16:32 G:\2009\101 1\All-Ausw\[LEIST-ab1960.XLS]Anlagekategorien (B.1a) Ber21
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz

Anhang B.1b

beriicksichtigte Anlagen:

alle WKK-Anlagen

Installierte elektr. Nennleistungen nach Technologien [MWe]

Jahr Dampfturbinen Gasturbinen Kombianlagen BHKW andere TOTAL
Technologien*®
1980 163.75 29.10 0.00 2.80 0.55 196.20
1981 184.75 29.10 0.00 3.14 0.55 217.54
1982 193.65 29.10 0.00 4.10 0.61 227.46
1983 194.21 29.10 0.00 5.21 0.61 229.13
1984 194.21 29.10 0.00 7.33 0.61 231.25
1985 202.71 36.38 0.00 10.05 0.61 249.75
1986 202.71 42.38 0.00 11.23 0.61 256.93
1987 202.71 42.38 0.00 12.65 0.61 258.35
1988 202.71 43.28 0.00 16.82 0.75 263.56
1989 202.71 43.28 0.00 20.17 0.75 266.90
1990 202.71 43.28 0.00 26.20 0.75 272.94
1991 202.71 43.28 0.00 32.32 0.90 279.21
1992 190.21 46.98 35.34 37.89 0.90 311.32
1993 189.41 46.98 35.34 45.81 0.90 318.44
1994 184.41 46.98 71.54 59.59 0.84 363.35
1995 195.25 45.48 71.54 72.15 0.84 385.25
1996 185.28 45.48 71.54 79.98 0.84 383.12
1997 169.98 49.58 111.84 90.30 1.23 422.92
1998 178.73 49.58 111.84 101.94 1.56 443.65
1999 195.73 49.58 111.84 112.50 1.86 471.51
2000 201.56 48.55 111.84 124.08 2.51 488.54
2001 190.76 48.40 111.84 128.37 2.51 481.87
2002 202.53 48.55 111.84 131.90 2.55 497.37
2003 209.90 48.58 111.84 135.44 3.86 509.61
2004 190.00 48.72 100.90 139.81 3.86 483.28
2005 194.50 48.78 91.70 140.74 3.84 479.55
2006 205.37 43.81 91.70 145.12 3.84 489.83
2007 206.87 43.91 91.70 145.43 3.85 491.76
2008 210.40 44.21 112.40 147.03 5.12 519.16
* Brennstoffzelle, Dampfmotor, Speisepumpen-Antriebsturbine, ORC-Turbogenerator
Installierte elektrische Leistung [MWe]
600
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht berticksichtigt
500
BHKW
400
Im Kombianlagen
300

1 960

1965
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Dampfturbinen

B andere
Technologien*

Ausdruck:

8.09.09 16:46

G:\2009\1011\All-Ausw\[LEIST-ab1960.XLS]Technologie Ber1
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Warmekraftkopplung in der Schweiz: Kantonale Verteilung 2008 Anhang B.2

Standort-| Klein-WKK-Anlagen [W4] Industrie [W2] Fernheizkraftwerke* [W3] KVA (nur WKK) [W1] TOTAL [W1 - W4] KVA (geringe Warmenutz.) [T4]

kanton Anz. MWe GWh Anz. MWe GWh Anz. MWe GWh Anz. MWe GWh Anz. MWe GWh Anz. MWe GWh
AG 65 7.70 30.39 1 XXX XXX 66 9.20 37.36 3 32.01 195.34
Al 1 XXX XXX 1 XXX XXX

AR 16 1.94 8.87 16 1.94 8.87

BE 107 16.19 67.21 3 21.74 90.35 1 XXX XXX 1 XXX XXX 112 51.02 191.25 2 XXX XXX
BL 75 14.74 60.12 2 XXX XXX 77 22.24 105.58

BS 29 9.70 38.76 3 26.13 30.55 2 XXX XXX 1 XXX XXX 35 73.53 197.13

FR 26 3.36 13.97 26 3.36 13.97 1 XXX XXX
GE 29 9.13 35.30 29 9.13 35.30 1 XXX XXX
GL 3 0.24 0.94 3 0.24 0.94 1 XXX XXX
GR 41 3.35 13.81 1 XXX XXX 1 XXX XXX 43 20.35 87.92 1 XXX XXX
Ju 4 0.30 1.41 4 0.30 1.41

LU 69 11.22 45.62 1 XXX XXX 1 XXX XXX 71 23.19 87.33 1 XXX XXX
NE 31 2.61 10.24 1 XXX XXX 32 7.41 33.62 1 XXX XXX
NW 2 XXX XXX 1 XXX XXX 3 1.63 2.57

ow 3 0.67 3.00 3 0.67 3.00

SG 95 12.23 47.73 95 12.23 47.73 3 26.90 186.96
SH 17 4.96 20.29 17 4.96 20.29

SO 31 4.37 15.18 1 XXX XXX 1 XXX XXX 33 36.44 158.48

Sz 13 1.12 4.85 13 1.12 4.85

TG 46 4.05 16.88 2 XXX XXX 48 15.05 40.12 1 XXX XXX
TI 11 1.10 4.39 11 1.10 4.39

UR 3 0.28 1.14 3 0.28 1.14

VD 84 4.96 18.74 4 41.96 19.25 88 46.92 37.99 1 XXX XXX
'S 19 1.84 7.75 3 11230 28843 22 11414 296.19 3 28.50 170.25
ZG 10 1.98 7.51 1 XXX XXX 11 4.92 14.90

ZH 160 32.63 133.33 2 XXX XXX 1 XXX XXX 1 XXX XXX 164 57.68 232.20 5 65.82 365.66
Total 990 150.9 608.2 20 216.7 631.1 11 94.8 205.1 5 56.9 220.5 1026 519.2 1'664.9 24 275.2 1'612.4
Anz. = Anzahl stromproduzierende Warmekraftkopplungsanlagen am Jahresende G:\2009\1011\All-Ausw\[KT-WKK2008 xIs]Bericht Ber1
MWe = installierte elektrische Leistung in MW am Jahresende Stand: 08.09.2009
GWh = Stromproduktion im entsprechenden Jahr (kant. Aufteilung bei den Klein-WKK-Anlagen kann nur naherungsweise erfolgen)

XXX => aus Datenschutzgriinden keine Anzeige von Werten bei weniger als 3 Anlagen

* Fernheizkraftwerke mit Dampf- oder Gasturbinen, Kombiheizkraftwerken und div. Sepzialanlagen (Fernheizkraftwerke mit Gas-/Dieselmotoren sind als Klein-WKK-Anlagen erfasst)
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Ca.

Cb.

Cc.

Cd.

Ce.

Gross-WKK-Anlagen

Entwicklung aller industriellen Gross-WKK-Anlagen nach
Branchen

Gross-WKK-Anlagen in der chemischen Industrie nach
Technologien

Gross-WKK-Anlagen in der Papierindustrie nach
Technologien

Gross-WKK-Anlagen in der Industrie
(exkl. Papier und Chemie) nach Technologien

Gross-WKK-Anlagen in Fernheizkraftwerken nach
Technologien

Hyperlink und Seiten-Nr.:

Anhang Ca

Anhang Cb

Anhang Cc

Anhang Cd

Anhang Ce

(S. 60)

(S.61)

(S. 62)

(S. 63)

(S. 64)
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang Ca
Install. elektr. Nennleistungen nach Industriebranchen [MWe]
berlcksichtigte Anlagen: Gross-WKK-Anlagen in der Industrie
Jahr Chemie Papier Mineral6lverarb. Rest TOTAL
1980 81.78 35.62 15.30 9.50 142.20
1981 101.78 35.62 15.30 10.50 163.20
1982 101.78 44.52 15.30 10.50 172.10
1983 101.78 45.08 15.30 10.50 172.66
1984 101.78 45.08 15.30 10.50 172.66
1985 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1986 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1987 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1988 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1989 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1990 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1991 107.13 45.08 15.30 19.00 186.51
1992 107.13 68.91 15.30 19.00 210.34
1993 107.13 68.11 15.30 19.00 209.54
1994 107.13 77.31 15.30 19.00 218.74
1995 107.17 77.31 15.30 19.00 218.78
1996 107.17 77.45 15.30 19.00 218.91
1997 107.17 81.55 40.30 19.39 248.40
1998 107.17 83.05 40.30 19.39 249.90
1999 107.17 83.05 40.30 19.39 249.90
2000 107.17 81.23 40.30 19.39 248.08
2001 107.17 81.23 40.30 19.39 248.08
2002 105.63 81.23 40.30 19.06 246.22
2003 105.63 81.23 40.30 19.06 246.22
2004 105.63 70.89 40.30 20.56 237.38
2005 106.93 61.69 40.30 23.70 232.62
2006 106.93 61.69 40.30 23.70 232.62
2007 101.93 59.19 40.30 24.05 225.47
2008 101.93 50.38 40.30 24.05 216.66
Installierte elektrische Leistung [MWe]
300
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht bericksichtigt
250
Rest
200
I Mineraldlverarb.
150
O Papier
100
Chemie
50
0 ey Fard e ey e
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Ausdruck: 8.09.09 16:46 G:\2009\101 \All-Ausw\[LEIST-ab1960.XLS]Industriebranchen (Ca) Ber31
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz Anhang Cb
Installierte elektr. Nennleistungen nach Technologien [MWe]
berlicksichtigte Anlagen: Gross-WKK-Anlagen in der chemischen Industrie (NOGA 24)
Jahr Dampfturbinen Gasturbinen Kombianlagen BHKW andere TOTAL
Technologien*
1980 54.18 27.60 0.00 0.00 0.00 81.78
1981 74.18 27.60 0.00 0.00 0.00 101.78
1982 74.18 27.60 0.00 0.00 0.00 101.78
1983 74.18 27.60 0.00 0.00 0.00 101.78
1984 74.18 27.60 0.00 0.00 0.00 101.78
1985 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1986 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1987 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1988 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1989 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1990 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1991 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1992 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1993 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1994 74.18 32.95 0.00 0.00 0.00 107.13
1995 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
1996 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
1997 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
1998 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
1999 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
2000 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
2001 74.22 32.95 0.00 0.00 0.00 107.17
2002 72.68 32.95 0.00 0.00 0.00 105.63
2003 72.68 32.95 0.00 0.00 0.00 105.63
2004 72.68 32.95 0.00 0.00 0.00 105.63
2005 73.98 32.95 0.00 0.00 0.00 106.93
2006 73.98 32.95 0.00 0.00 0.00 106.93
2007 68.98 32.95 0.00 0.00 0.00 101.93
2008 68.98 32.95 0.00 0.00 0.00 101.93
* Brennstoffzelle, Dampfmotor, Speisepumpen-Antriebsturbine, ORC-Turbogenerator
Installierte elektrische Leistung [MWe]
120
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht berlicksichtigt
100 [
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0 Kombianlagen
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz

Anhang Cc

bericksichtigte Anlagen:

Installierte elektr. Nennleistungen nach Technologien [MWe]

Gross-WKK-Anlagen in der Papierindustrie (NOGA 21)

y

Jahr Dampfturbinen Gasturbinen Kombianlagen BHKW andere TOTAL
Technologien*
1980 35.07 0.00 0.00 0.00 0.55 35.62
1981 35.07 0.00 0.00 0.00 0.55 35.62
1982 43.97 0.00 0.00 0.00 0.55 44.52
1983 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1984 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1985 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1986 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1987 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1988 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1989 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1990 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1991 44.53 0.00 0.00 0.00 0.55 45.08
1992 29.33 3.70 35.34 0.00 0.55 68.91
1993 28.53 3.70 35.34 0.00 0.55 68.11
1994 28.53 3.70 44 .54 0.00 0.55 77.31
1995 28.53 3.70 44 .54 0.00 0.55 77.31
1996 28.67 3.70 44.54 0.00 0.55 77.45
1997 28.67 7.80 44 .54 0.00 0.55 81.55
1998 30.17 7.80 4454 0.00 0.55 83.05
1999 30.17 7.80 44 .54 0.00 0.55 83.05
2000 32.45 3.70 44 .54 0.00 0.55 81.23
2001 32.45 3.70 44 .54 0.00 0.55 81.23
2002 32.45 3.70 44.54 0.00 0.55 81.23
2003 32.45 3.70 44 .54 0.00 0.55 81.23
2004 33.05 3.70 33.60 0.00 0.55 70.89
2005 33.05 3.70 24.40 0.00 0.55 61.69
2006 33.05 3.70 24.40 0.00 0.55 61.69
2007 30.55 3.70 24.40 0.00 0.55 59.19
2008 22.28 3.70 24.40 0.00 0.00 50.38
* Brennstoffzelle, Dampfmotor, Speisepumpen-Antriebsturbine, ORC-Turbogenerator
Installierte elektrische Leistung [MWe]
90
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht beriicksichtigt
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz

Anhang Cd

Installierte elektr. Nennleistungen nach Technologien [MWe]

bericksichtigte Anlagen:

Gross-WKK-Anlagen in der Industrie (exkl. Papier + Chemie)

Jahr Dampfturbinen Gasturbinen Kombianlagen BHKW andere TOTAL
Technologien*
1980 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 24.80
1981 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80
1982 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80
1983 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80
1984 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80
1985 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1986 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1987 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1988 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1989 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1990 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1991 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1992 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1993 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1994 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1995 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1996 34.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.30
1997 19.00 0.00 40.30 0.00 0.39 59.69
1998 19.00 0.00 40.30 0.00 0.39 59.69
1999 19.00 0.00 40.30 0.00 0.39 59.69
2000 19.00 0.00 40.30 0.00 0.39 59.69
2001 19.00 0.00 40.30 0.00 0.39 59.69
2002 19.00 0.00 40.30 0.00 0.06 59.36
2003 19.00 0.00 40.30 0.00 0.06 59.36
2004 20.50 0.00 40.30 0.00 0.06 60.86
2005 23.70 0.00 40.30 0.00 0.00 64.00
2006 23.70 0.00 40.30 0.00 0.00 64.00
2007 23.70 0.00 40.30 0.00 0.35 64.35
2008 23.70 0.00 40.30 0.00 0.35 64.35
* Brennstoffzelle, Dampfmotor, Speisepumpen-Antriebsturbine, ORC-Turbogenerator
Installierte elektrische Leistung [MWe]
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Thermische Stromproduktion und Warmekraftkopplung (WKK) in der Schweiz

Anhang Ce

Fernheizkraftwerke (exkl. KVA) sowie andere Spezialanlagen

Installierte elektr. Nennleistungen nach Technologien [MWe]

bericksichtigte Anlagen:

Jahr Dampfturbinen Gasturbinen Kombianlagen BHKW andere TOTAL
Technologien®
1980 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1981 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1982 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1983 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1984 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1985 37.30 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30
1986 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1987 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1988 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1989 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1990 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1991 37.30 6.00 0.00 0.00 0.00 43.30
1992 40.00 6.00 0.00 0.00 0.00 46.00
1993 40.00 6.00 0.00 0.00 0.00 46.00
1994 35.00 6.00 27.00 0.00 0.00 68.00
1995 35.00 6.00 27.00 0.00 0.00 68.00
1996 35.70 6.00 27.00 0.00 0.00 68.70
1997 35.70 6.00 27.00 0.00 0.00 68.70
1998 35.70 6.00 27.00 0.00 0.34 69.04
1999 35.70 6.00 27.00 0.00 0.64 69.34
2000 35.70 11.00 27.00 0.00 0.84 74.54
2001 35.70 11.00 27.00 0.00 0.84 74.54
2002 38.20 11.00 27.00 0.00 1.46 77.66
2003 45.57 11.00 27.00 0.00 1.16 84.73
2004 23.57 11.00 27.00 0.00 1.16 62.73
2005 23.57 11.00 27.00 0.00 1.16 62.73
2006 18.57 6.00 27.00 0.00 1.16 52.73
2007 27.57 6.00 27.00 0.00 1.16 61.73
2008 38.57 6.00 47.70 0.00 2.49 94.76
* Brennstoffzelle, Dampfmotor, Speisepumpen-Antriebsturbine, ORC-Turbogenerator
Installierte elektrische Leistung [MWe]
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D.

D.1

D.1a

Erlduterungen zu dieser Jahresstatistik finden sich im Anhang F.2.4.

D.1b

Erlduterungen zu dieser Jahresstatistik finden sich im Anhang F.2.3.

D.1c

Das Modell zur Fortschreibung der Energiedaten der Klein-WKK-

Klein-WKK-Anlagen

Jahresstatistiken 2008

Klein-WKK-Jahresstatistik Typ 2

Klein-WKK-Jahresstatistik Typ 3

Fortschreibungsparameter 2008

Anlagen ab 1994 ist im Anhang F.2.3 ausfuhrlich beschrieben.

D.2

D.2a

D.2b

D.2c

D.2d

D.2e

Zeitreihen 1986 - 2008

Anzahl Anlagen und Aggregate und durchschnittliche
Energie-Inputleistungen

Installierte Leistungen

Installierte Anschlussleistungen (= Inputleistungen)
aufgeteilt nach WKK-Technologien

Energieverbrauch und -produktion

Endenergieverbrauch nach Energietragern

Hyperlink und Seiten-Nr.:

Anhang D.1a

Anhang D.1b

Anhang D1.c

Anhang D.2a

Anhang D2.b

Anhang D.2c

Anhang D2.d

Anhang D.2e

(S. 66)

(S. 67)

(S. 68)

(S. 69)
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Statistik der thermischen Stromproduktion: Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz (Bundesamt flir Energie BFE) Anhang D.1a
Jahresstatistik 2008

Typ 2 TOTAL Aufteilung nach Anlageart 3) Aufteilung nach Technologien
der Klein-WKK-Jahresstatistik (alle Anlagen)|fossile WP| Biogas | Klargas | Deponieg. |foss. BHKW | Div. foss. |BHKW 4) Warmep.| Gasturb.| Rest 5)
WKK-Anlagen in Betrieb (Jahresende) M N o P Q R S U \Y w X
Anzahl WKK-Anlagen 1) - 1030 40 85 281 1 609 14 972 40 10 8
Anzahl WKK-Aggregate - 1315 43 99 383 4 764 22 1246 43 12 14
Installierte Leistungen

- Anschlussleistung MW 44346 10.36] 36.68] 89.49 478 291.25 10.90] 420.57 10.36 3.83 8.70
- elektrische Leistung MW 150.87 13.32| 28.67 1.64 101.86 5.37| 144.96 1.15 4.75
- mechanische Leistung 2) MW 0.41 0.41 0.41

- Heizleistung MW 247.76| 16.56/ 16.48| 48.06 2.66 156.51 7.51] 222.88 16.56 1.86 6.46
Jahresenergieverbrauch/ -produktion

Endenergieverbrauch Total GWh 1838.70] 21.23| 188.47 387.32] 18.72| 1181.40 41.55| 1766.26 21.23| 12.66| 38.55
- Erdgas GWh 1032.23| 18.17 7.40 1.63| 18.72| 944.76 41.55| 972.52 18.17| 1235 29.19
- Diesel / Heizol EL GWh 208.43 3.06 0.55 204.82 205.37 3.06

- Propan GWh 32.68 0.85 31.82 32.68

- Klargas GWh 384.28 384.28 374.63 0.31 9.35
- Deponiegas GWh

- Biogas GWh 180.89 180.89 180.89

- Fett/Ol erneuerbar GWh 0.18 0.18 0.18

- andere Energietrager GWh

produzierte Elektrizitat GWh 608.17 59.01| 115.58 5.83| 406.91 20.85| 584.37 3.55| 20.24
genutzte mechanische Energie 2) |GWh 2.28 2.28 2.28

produzierte Warmeenergie GWh 947.33] 29.91 84.57| 193.78 9.45| 612.80 16.81] 895.63 29.91 5.92| 15.87
genutzte Warmeenergie GWh 882.52| 29.53] 59.59| 165.45 9.45| 601.69 16.81] 831.78 29.53 5.91 15.30

Kommentare:

1) Eine WKK-Anlage(=Standort) kann mehrere WKK-Aggregate(=Modul) umfassen.

2) nur direkt genutzte mechanische Leistung und Energie (z.B. von Geblaseantrieben in Klaranlagen)

3) Aufteilung der Anlagen zur Ubernahme in die Statistik der erneuerbaren Energietrager

)
)

4) Blockheizkraftwerke (BHKW) und Direkt-Gebléseantriebe (in Kldranlagen eingesetzt)
)

5) Alle WKK-Anlagen, bei denen mehrere Technologien gleichzeitig oder spezielle Technologien wie Brennstoffzellen, Total-Energie-Anlagen TEA usw. installiert sind.

Erstellungsdatum: 25.08.09
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Statistik der thermischen Stromproduktion: Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz (Bundesamt fir Energie BFE) Anhang D.1b

Jahresstatistik 2008

Typ 3 TOTAL Anlagearten (Typ 3) der Klein-WKK-Statistik 3)

der Klein-WKK-Jahresstatistik (alle Anlagen)|fossile WP |Biogas LW ARA o. GT| Deponieg. |foss. BHKW |Rest foss. |Biog. Gew/In ARA nur GT]| fossile GT | Rest(ARA)
Anlagekategorie 4) ->| W5 W4.BIO.1 | W4ARA1a| W4DEP | W4.FOS.1a |W4FOS.1b| W4BIO.2 | W4ARA2 | W4FOS.2 | W4.ARA.1b

WKK-Anlagen in Betrieb (Jahresende) A B C D E F G H I K

Anzahl WKK-Anlagen 1) - 1030 40 58 277 1 609 5 27 1 9 3

Anzahl WKK-Aggregate - 1315 43 64 379 4 764 11 35 1 11 3

Installierte Leistungen

- Anschlussleistung MW 443.46| 10.36) 17.92| 87.86 4.78 291.25 7.30 18.76 0.22 3.60 1.40

- elektrische Leistung MW 150.87 6.50, 28.14 1.64 101.86 4.28 6.82 0.07 1.09 0.47

- mechanische Leistung 2) MW 0.41 0.41

- Heizleistung MW 247.76| 16.56 7.76| 47.24 2.66 156.51 5.70 8.72 0.06 1.81 0.76

Jahresenergieverbrauch/ -produktion

Endenergieverbrauch Total GWh 1838.70| 21.23| 95.62| 377.67| 18.72] 1181.40| 29.19 92.85 0.31 12.35 9.35

- Erdgas GWh 1032.23| 18.17 1.63| 18.72 944.76) 29.19 7.40 12.35

- Diesel / Heiz6l EL GWh 208.43 3.06 0.55 204.82

- Propan GWh 32.68 0.85 31.82

- Klargas GWh 384.28 374.63 0.31 9.35

- Deponiegas GWh

- Biogas GWh 180.89 95.62 85.28

- Fett/Ol erneuerbar GWh 0.18 0.18

- andere Energietrager GWh

produzierte Elektrizitat GWh 608.17 32.82| 112.63 5.83 406.91| 17.38 26.19 0.09 3.47 2.86

genutzte mechanische Energie 2) |GWh 2.28 2.28

produzierte Warmeenergie GWh 947.33| 29.91 44.85| 188.80 9.45 612.80| 10.96 39.72 0.07 5.85 4.91

genutzte Warmeenergie GWh 882.52] 29.53| 40.01] 161.05 9.45 601.69| 10.96 19.58 0.06 5.85 4.34

Kommentare:

1) Eine WKK-Anlage(=Standort) kann mehrere WKK-Aggregate(=Modul) umfassen.
2) nur direkt genutzte mechanische Leistung und Energie (z.B. von Geblaseantrieben in Kléranlagen)
3) Die ausgewiesenen Anlagearten (Typ 3) der Klein-WKK-Statistik weisen leider aus verschiedenen Griinden eine ungeeignete Reihenfolge auf.
4) Ab Ausgabe 1997 wurden neue Kategorien der thermischen Stromproduktion und der Warmekraftkopplung definiert. Dabei wird u.a. zwischen stromprod. Klein-WKK-Anlagen (Kat. W4) und nicht stromprod. Klein-WKK-Anl. (W5) unterschieden.
Die stromprod. Klein-WKK-Anl. (W4) werden in 7 Unterkat. aufget. (W4.ARA.1, W4.ARA.2, W4.BIO.1, W4.BIO.2, W4.DEP, W4.FOS.1, W4.FOS.2). Es gilt zu beachten, dass in obiger Tabelle die Kat. W4.ARA.1 und W4.FOS.1 in je 2 Spalten erscheinen.

Erstellungsdatum: 25.08.09 G:\2009\1011\KW-Ausw\[Jahr_Typ3+2_2008.xIs]Anhang D.1b+c Ber02
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Statistik der thermischen Stromproduktion: Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz (Bundesamt fur Energie BFE) Anhang D.1c
Fortschreibungsparameter 2008

Kommentare zu den Anlagearten (Typ 3) der Klein-WKK-Statistik
Fortschreibungsparameter| fossile WP |Biogas LW ARA o. GT| Deponieg. |foss. BHKW |Rest foss. |Biog. Gew/In|ARA nur GT| fossile GT | Rest(ARA)
Anlagekategorie -> W5 W4.BIO.1 | W4.ARA.1a| WA4.DEP W4.FOS.1a |W4.FOS.1b| W4.BIO.2 W4.ARA2 | W4.FOS.2 | W4.ARA.1b
Allgemeine Annahmen A B C D E F G H I K

Prozentsatz der Vollbetriebsstunden, welche
die neu in Betrieb genommenen Anlagen erreichten:

a.) im letzten Jahr Wert a geméss Bild F.2¢ 35% - 40% - 35% - - - - -
b.) in diesem Jahr Wert a geméss Bild F.2¢ 35% - 40% - 35% - - - - -
Fortschreibungsparameter zur Ermittlung des/der Jahresenergieverbrauchs/-produktion
Endenergieverbrauch Total S3: Vollbetriebsstunden 1905| g 4282 = 4038) 5 2= 5 5 5
- - © = © © ©
- Erdgas Split des Endenergie- 85.6%| 53¢ 04%| o 80.0%| 3 = o o o
; . verbrauchs Total auf die o [~ o % o o 82 % % % ~
- Diesel / Heizol EL verschiedenen Energietrager 14.4% 5= 0.1% c 17.3% > S %) 8 & e c N
erfolgt: 2 = 0 < 0 € o z ) e KRR
- Propan gt: S E 0.2%| o 27%| & © 8o ] ] b5
" a. gemass den erhobenen == Py o . w £ 25 o - < c @
- Klargas Werten des Jahres 1993 E8c | 992% B3 8 2 coc¢ 25 2§ S5
i >SE o > Q 56 S S o >0 S5 5 S o
- Deponlegas (Spalten A und C) oS g S o Q cB g S8 S 8 S 0
- c B g c £ S = 3 3£ c £ c £ c 8
- Biogas b. gemass den B g 2 i 2 B g E 2 i .?:) ° g i &
- Holz Inputleistungsanteilen des q;) 9 g 2 3 ) E =9 g 2 g 2 g §
- andere Energietrager Vorjahres (Spalten E und F) g§8°7 G 8¢ | 2£° o o 55
produzierte Elektrizitat 83: Vollbetriebsstunden B2 4008| 3 3980 %% 23 3 B 39
genutzte mechanische Energie S3: Vollbetriebsstunden 8- 4724| § g W ¢ g g S &
. e . c = = w o < < <
produzierte Warmeenergie $3: Vollbetriebsstunden 1680 u @ 3963 o 3888 o5 - o -
genutzte Warmeenergie 4) Anteil an Warmeproduktion 98.7%| A 85.3% a 98.2%| © e a a a
1) 2) 3)
Kommentare:

1) Die Fortschreibungsparameter zu den fossilen WP (W5) basieren auf den erhobenen Daten der Jahre 1992 und 1993.
2) Die Vollbetriebsstunden der Kat. W4.ARA.1a basieren auf erhobenen Daten der Jahre 90-93 sowie 2001. Die Vollbetriebsstunden der Zwischenjahre wurden linear interpoliert. Die Herleitung findet sich in Tabelle F.2e.
Der Energietragersplit der Kat. W4.ARA.1a basiert auf erhobenen Daten der Jahre 1992 und 1993.
3) Die Vollbetriebsstunden der Kat. W4.FOS.1a basieren auf erhobenen Daten der Jahre 90-93 sowie 1996/1997. Die Vollbetriebsstunden der Zwischenjahre wurden linear interpoliert. Die Herleitung findet sich in Tabelle F.2d.
Der Energietragersplit der Kat. W4.FOS.1a wird ausgehend von den Hauptenergietragern der installierten WKK-Aggregate per Ende des Vorjahres berechnet (siehe Tabelle F.2d).
4) Der prozentuale Anteil der Warmeenergie, welche effektiv genutzt wird (und nicht via Kiihler an die Umwelt abgegeben wird), basiert bei den Kategorien W5, W4.ARA.1a, W4.FOS.1a und W4.FOS.1b auf Erhebungen der Jahre 1992/1993.
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fiir Energie BFE) Anhang D.2a
Anzahl Anlagen und Aggregate / Durchschnittliche Energieinputleistungen
betrachtete Anlagen und Aggregate: samtliche in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen Kat. W4+W5
1992| 1993| 1994| 1995 1996| 1997| 1998 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008
Anzahl Klein-WKK-Anlagen 1) 436| 486| 561| 627| 687| 749| 838/ 902| 943| 976/ 1011| 1037| 1060| 1060| 1078 1074| 1030
Anzahl Klein-WKK-Aggregate 2) 623| 691| 788 871| 942| 1019| 1143| 1217 1268 1303| 1336| 1353| 1378| 1386 1403| 1383| 1315
Anzahl Aggregate pro Anlage (Mittel) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
durchschn. Inputleist. pro Anlage KW/AnI. 391| 400| 421| 424|418 421| 413| 416 420 414] 409| 407| 409 410| 412| 411 431

durchschn. Inputleist. pro Aggregat kW/Aggr. 273| 281 300/ 305/ 305/ 309 303

308 312 310 309 312 315 313 317 319 337

Anz Ende Jahr in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen resp. -Aggregate
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fiir Energie BFE) Anhang D.2b
Installierte Leistungen
betrachtete Anlagen und Aggregate: samtliche in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen Kat. W4 + W5
1992| 1993| 1994| 1995| 1996, 1997, 1998| 1999| 2000 2001, 2002| 2003| 2004| 2005| 2006, 2007| 2008
Anschlussleistung = Inputleistung  |Mw | 170.32| 194.39| 236.10| 265.57| 286.93| 315.08| 346.37| 374.80| 395.71| 404.36| 413.23| 421.54| 433.53| 434.08| 444.65| 441.21| 443.46
Heizleistung MW | 115.36| 128.74| 152.21| 168.68| 179.47| 194.78| 211.00| 224.84| 233.74| 236.65| 240.38| 243.96| 249.77| 249.50| 253.72| 249.89| 247.76
Mechanische Leistung MW 217| 2.03| 1.92| 1.92| 195 171 171 149 124 117| 117| 094 091 079 068 054 041
Elektrische Leistung MW | 42.70| 50.61| 64.21| 7527| 83.10| 93.42| 105.06| 115.62| 125.72| 129.86| 133.29| 138.47| 142.98| 144.00| 148.41| 148.49| 150.87
Elektrischer Wirkungsgrad % 25.1 260 272 283 290 296/ 303 308 318/ 32.1 323/ 328/ 330/ 332 334 337 340
MW ) ) .
gesamte Ende Jahr installierte Leistungen MW Verénderung gegeniber Vorjahr
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fir Energie BFE) Anhang D.2c
Installierte Anschlussleistungen (=Inputleistungen) aufgeteilt nach WKK-Technologien

betrachtete Anlagen und Aggregate: samtliche in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen Kat. W4 + W5
1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007, 2008
BHKW (inkl. Geblaseantriebe) MW 126.20| 150.67| 192.68| 229.65| 252.48| 280.63| 311.92| 340.43| 370.77| 379.78| 390.90| 396.73| 408.43| 409.63| 420.18| 418.35| 420.57
Gas- + Dieselmotorwdrmepumpen* | MW 17.02| 16.62| 16.51| 16.51| 15.05| 15.05| 15.05| 14.63| 14.41| 14.00] 13.45| 1325/ 13.25| 12.65| 12.65| 11.57| 10.36
Gasturbinen (bis 1 MWe) MW 21.76| 21.76| 21.76] 14.26| 14.26| 14.26| 14.26| 14.26| 466 4.71| 3.00 3.00 329 329 329 351 3.83
Rest (z.B. Brennstoffzellen, TEA) |Mw 534/ 534/ 514/ 514/ 514 514/ 514 549 588/ 588 589 857 857 8.51 853 778/ 8.70
TOTAL MW 170.32| 194.39| 236.10| 265.57| 286.93| 315.08| 346.37| 374.80| 395.71| 404.36| 413.23| 421.54| 433.53| 434.08| 444.65| 441.21| 443.46
* Kat. W5
MW Ende Jahr installierte Anschlussleistung (=Inputleistung ) MW Veranderung gegentiber Vorjahr
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fir Energie BFE) Anhang D.2d
Energieverbrauch / -produktion
betrachtete Anlagen und Aggregate: samtliche in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen Kat. W4 + W5
1992 1993| 1994| 1995/ 1996| 1997| 1998| 1999| 2000, 2001| 2002| 2003| 2004, 2005| 2006, 2007| 2008
Endenergieverbrauch GWh/a | 531.4| 594.0/ 723.0/ 908.4| 1081.0| 1175.4| 1297.1| 1410.9| 1498.4| 1600.3| 1641.3| 1677.0| 1727.3| 1769.1| 1801.4| 1827.3| 1838.7
Warmeproduktion GWh/a| 313.8| 353.9| 419.7| 5214| 613.9| 6645 7262 7822| 819.1| 863.3] 8822 896.2| 916.2| 938.0| 948.3| 956.2| 947.3
Mechanische Nutzenergie GWh/a 10.3|  10.1]  10.1 9.6 9.6 9.1 8.4 7.8 6.7 5.7 5.6 5.1 4.4 4.1 35 2.9 2.3
Elektrizitatsproduktion GWh/a| 1312 149.8| 191.1| 251.9| 310.9| 3449 388.8| 430.0 466.3| 503.7| 519.2| 533.7| 557.1| 571.5| 586.2| 598.9| 608.2
Gesamtwirkungsgrad - 86%| 86%| 86%| 86%| 86%| 87% 87%| 86%| 86%| 86%| 86%| 86%| 86%  86% 85%| 85%| 85%
GWh Energieverbrauch / -produktion Total GWh Veranderung gegeniiber Vorjahr
2'000 200
1'800 - 180
1'600 _/"'/./r 160
140
1'400
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1'200
mmm Mechanische Nutzenergie 100
1'000
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—a— Endenergieverbrauch 60
600 5 2
40 = =
400 20| | '
200 & 0 ;
et EEE f:f
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25.8.09
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1981 1983 1985 1987 1989 1991

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fur Energie BFE)

Anhang D.2e

Endenergieverbrauch nach Energietragern

0861 [1
286l [ H
861
9861
8861

25.8.09

1861

betrachtete Anlagen und Aggregate: samtliche in der Schweiz betriebene Klein-WKK-Anlagen Kat. W4 + W5
1992 1993| 1994 1995| 1996 1997| 1998, 1999, 2000/ 2001| 2002| 2003| 2004| 2005 2007| 2008
Erdgas GWh/a| 261.87| 312.87| 412.58| 552.78| 688.79| 739.44| 792.91| 83368 871.09| 909.25| 939.56| 972.81| 1017.03| 1046.05| 1054.60| 1037.50| 1032.23
Diesel / Heizol EL GWh/a| 22.03] 21.15| 36.58| 60.17| 7899 103.09| 142.03| 190.92| 220.35| 241.98| 254.99| 257.14| 250.79| 242.96 220.49| 208.43
Propan GWh/a|  6.06] 6.69| 445/ 827| 17.72| 19.66| 2412| 2538 32.72| 3312 29.13| 2883 2943| 33.17 32.57| 3268
Klargas GWh/a| 233.49| 244.81| 25850| 264.66| 273.42| 287.33| 307.57| 321.53| 326.94| 363.15| 358.53| 357.98| 361.73| 360.13 382.53| 384.28
Deponiegas GWh/a|  0.26] 030 0.00 7.84 176 259| 242 266 254 247 1.87 1.70 1.51 0.67 0.00 0.0
Biogas GWh/a|  7.73|  817| 10.93| 1468 20.33| 2325 2810 34.65| 39.41| 4568 5586 5821 66.54| 8584 151.06| 180.89
Fett/Ol erneuerbar GWh/a|  0.00] 000/ 000/ 000 000 000 000 204 534 461 1.41 027 027] 025 3.06] 0.18
andere Energietrager GWh/a|  0.00]  0.00] 000/ 000/ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0.04|  0.00
TOTAL GWh/a| 531.44| 593.99| 723.05| 908.40| 1081.00| 1175.36| 1297.15| 1410.87| 1498.40| 1600.25| 1641.35| 1676.95| 1727.30| 1769.08| 1801.38| 1827.25| 1838.70
Anteil erneuerbarer Energietrager 45% 43% 37% 32% 27% 27% 26% 26% 25% 26% 25% 25% 25% 25% 29% 31%
GWh Endenergieverbrauch GWh Veranderung gegeniiber Vorjahr
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fur Energie BFE) Anhang D.2f
Anzahl Klein-WKK-Aggregate* ab 1990
Anlagekategorie 1990! 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006, 2007| 2008
w4 Stromproduz. Klein-WKK-Aggr. 412! 1'208| 1'245| 1'280| 1'298| 1'323| 1'333| 1'350| 1'334| 1'272
W4.ARA.1 Klaranlagen mit BHKW 243! 412 413 414| 405| 397| 393| 394| 391 382
L
w4.ARA2 Klaranlagen mit Gasturbinen 5; 2 2 0 0 0 0 0 1 1
w4.BI0.1 Biogasanlagen Landwirtschaft 26i 33 37 39 39 46 52 63 66 64
w4.Bl0.2 Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie Oi 30 31 28 29 28 29 34 36 35
w4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen 2i 4 5 5 5 5 4 4 4 4
w4.Fos.1 fossile BHKW 133i 727 754| 785 811 837| 845 845 826| 775
Biirogeb&ude (inkl. Banken) 26i 96/ 103, 107 109/ 109| 105 95 87 87
Warmeverbund (gemischte Nutzung) 9 o64 64 63 60 62 61 62 60 61
Schulen, Sportanlagen 17, 105| 108| 110] 109] 110/ 113] 106] 100 94
Wohngeb&ude 301 136| 1454 164| 184| 200| 213| 223| 225 208
Gewerbe und Industrie 17, 145| 148| 145| 139 143| 139 140/ 145 135
Spitéler, Heime 13. 77 80 83 85 87 88 92 90 83
andere (und unbekannt) 211 104] 106] 113] 125 126] 126] 127] 119] 107
w4.Fos.2 fossile Gasturbinen < 1 MWe 3l 0 3 9 9 10 10 10 10 11
1
1
W5 Nicht stromprod. Klein-WKK-Aggr. 67: 60 58 56 55 55 53 53 49 43
Biirogebaude (inkl. Banken) 8, 9 9 7 7 7 7 7 5 5
Warmeverbund (gemischte Nutzung) 71 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Schulen, Sportanlagen 213 17 17 17 17 17 15 15 14 11
Wohngeb&ude 13! 9 9 9 9 9 9 9 9 6
Gewerbe und Industrie 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Spitéler, Heime 4a 5 5 5 5 5 5 5 4 4
andere 13l 14 14 14 13 13 13 13 13 13
w4a+ws  Total alle Klein-WKK-Aggregate 479! 1'268| 1'303| 1'336| 1'353| 1'378| 1'386| 1'403| 1'383| 1'315
* Eine Klein-WKK-Anlage (=Standort) kann mehrere WKK-Aggregate (=Module) umfassen.
Installierte elektrische Nennleistungen ab 1990 [MWe]
Anlagekategorie 1990! 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005| 2006, 2007| 2008
w4 Stromproduz. Klein-WKK-Aggr. 30.7i 125.7| 129.9| 133.3| 138.5| 143.0| 144.0| 148.4| 148.5| 150.9
W4.ARA.1 Klaranlagen mit BHKW 9.40i 23.28| 23.41| 24.77| 26.00| 25.39| 26.68| 28.11| 28.55| 28.61
w4.ARA2 Klaranlagen mit Gasturbinen 2.28i 0.90| 0.93| 0.00| 0.00f 0.00| 0.00| 0.00, 0.07| o0.07
w4.Bl0.1  Biogasanlagen Landwirtschaft 0.38i 0.84| 1.11| 145| 1.62| 2.31| 281 535 5.73| 6.50
w4.Bl0.2 Biogasanlagen Gewerbe u. Industrie 0.00i 442 517 4.00| 4.12| 3.75| 3.94| 4.54| 552| 6.82
w4.DEP  Deponiegas-WKK-Anlagen 0.191 1.63| 1.82| 1.82| 1.82| 1.82| 1.64| 1.64| 1.64| 1.64
w4.Fos.1 fossile BHKW 16.42! 94.65| 97.12| 100.3| 104.0| 108.7| 108.0| 107.8| 106.0| 106.1
Biirogebdude (inkl. Banken) 6.92] 16.12] 16.37| 16.68] 16.67| 16.91| 16.36| 15.14| 14.09| 14.07
Warmeverbund (gemischte Nutzung) 148" 16.62] 16.43| 16.16] 15.33| 15.68| 15.41| 1552 15.27| 15.32
Schulen, Sportanlagen 1.371 11.54] 1160 11.61] 11.80] 11.78] 12.19] 12.17] 11.03] 11.14
Wohngebaude 254 11.01] 11.24] 11.33] 12.59| 13.09] 13.21] 1337 13.29] 13.12
Gewerbe und Industrie 2.00s 22.77| 24.15| 24.79| 23.68| 27.14| 26.30| 26.52| 27.44| 27.16
Spitaler, Heime 0.81l 10.01] 10.72] 10.78] 11.11] 11.19] 11.68] 12.37] 12.31] 12.22
andere (und unbekannt) 131y 658 661 900 12.82] 12.94] 12.81] 12.69] 12.59] 13.11
wa.Fos.2 fossile Gasturbinen <1 MWe 2.05i 0.00| 0.30| 0.90| 0.90f 0.98| 0.98| 0.98 0.98| 1.09

Druckdatum: 25.08.2009
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E. Spezialauswertungen

E.1  Kehrichtverbrennungsanlagen

E.1a Entwicklung der elektrischen Nennleistung nach
Betriebsarten

E.2 Deponiegasnutzung

E.2a Gesamte Deponiegasnutzung in der Schweiz

Gesamtauswertung der Teilauswertungen in den Anhangen E.2b bis
E.2d

E.2b Deponiegasnutzung in Anlagen mit WKK-Gasmotoren

Gasmotoren, welche einen Gesamtnutzungsgrad (d.h. Jahresnutzungs-
grad) Uber 60 % aufweisen, werden gemass Definition im Kapitel 2 als
Klein-WKK-Anlagen definiert. Die Energiedaten und Leistungen gemass
Anhang E.2b sind Bestandteil der Klein-WKK-Auswertungen dieses Be-
richtes (Kategorie W4.DEP).

E.2c Deponiegasnutzung in Anlagen mit Gasmotoren, welche
einen Jahresnutzungsgrad unter 60 % aufweisen und
darum nicht als Klein-WKK-Anlagen bezeichnet werden
koénnen

Gasmotoren, welche einen Gesamtnutzungsgrad (d.h. Jahresnutzungs-
grad) unter 60 % aufweisen, werden gemass Definition im Kapitel 2 nicht
als Klein-WKK-Anlagen definiert. Die Angaben gemass Anhang E.2c
(= Kategorie T3) fehlen aus diesem Grund in den WKK-Auswertungen
des vorliegenden Berichtes.

E.2d Deponiegasnutzung ausschliesslich mit Heizkesseln

Deponiegas, welches in Anlagen ohne Gasmotoren (d.h. ausschliesslich
mit Heizkesseln) genutzt wird, ist in Anhang E.2d erfasst.

Hyperlink und Seiten-Nr.:

Anhang E.1a (S. 76)

Anhang E.2a (S.77)

Anhang E.2b (S. 78)

Anhang E.2c (S.79)

Anhang E.2d (S. 80)
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Schweiz. Statistik der Gross-WKK-Anlagen (Bundesamt flir Energie BFE) Anhang E.1a

Installierte elektr. Nennleistungen nach Betriebsarten [MWe]
beriicksichtigte Anlagen: alle Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)
Jar KVA mit iibrige KVA mit Strom- und K\gtrzﬂgjt;%”;f:;?a:r”d TOTAL
Warmekraftkopplung [W1] Warmeproduktion [T4] Warmenutzung [T4] [W1] + [T4]
1980 12.40 55.21 46.21 113.82
1981 12.40 55.21 46.21 113.82
1982 12.40 65.91 46.21 124.52
1983 12.40 67.71 46.21 126.32
1984 12.40 70.76 51.31 134.47
1985 12.40 70.76 51.31 134.47
1986 12.40 70.76 51.31 134.47
1987 12.40 76.56 54.01 142.97
1988 12.40 76.56 54.01 142.97
1989 12.40 76.56 54.01 142.97
1990 12.40 76.56 59.01 147.97
1991 12.40 87.61 54.01 154.02
1992 12.40 90.07 58.06 160.53
1993 12.40 94.02 88.51 194.93
1994 12.40 96.37 100.67 209.44
1995 23.20 101.17 102.83 227.20
1996 12.40 119.22 110.53 242.15
1997 12.40 119.22 110.53 242.15
1998 19.65 136.47 105.23 261.35
1999 36.65 119.47 112.53 268.65
2000 40.20 111.51 122.13 273.84
2001 29.40 129.70 124.58 283.68
2002 40.20 118.90 124.58 283.68
2003 40.20 118.90 133.88 292.98
2004 40.20 161.90 102.88 304.98
2005 40.20 187.27 80.38 307.85
2006 56.07 189.00 89.98 335.05
2007 56.07 194.20 85.78 336.05
2008 56.87 199.00 76.18 332.05
Installierte elektrische Leistung [MWe]
350
vor 1990 stillgelegte Anlagen nicht berlicksichtigt T
300 —H
250 - s
200 N N
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50 Il
il
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o 0 o [Yel o 0 o 0 o 0
3 8 > > 3 3 3 3 S 8
- -~ - ~ ~ - - - 39 «
O KVA mit Stromprod. und geringer oder keiner Warmenutzung [T4]
I dbrige KVA mit Strom- und Warmeproduktion [T4]
KVA mit Warmekraftkopplung [W1]
Ausdruck: 8.09.09 16:54 G:\2009\1011\All-Ausw\[LEIST-ab1960.XLS]KVA-Betriebsarten (E.1a) Ber41
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Schweiz. Statistik der erneuerbaren Energien (Bundesamt fiir Energie BFE) Anhang E.2a
Deponiegasnutzung mit Gasmotoren und Heizkesseln (Gesamtauswertung)
betrachtete Anlagen: samtliche in der Schweiz mit Deponiegas betriebenen Motoren und Heizkessel
1991| 1992 1993| 1994| 1995 1996| 1997| 1998 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005/ 2006 2007| 2008
Anzahl Anlagen - 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 11 11 11 11 10 9 7
Anzahl Gasmotoren (WKK-Aggregate) - 13 15 17 20 20 22 21 22 22 21 20 19 17 17 16 11 10 10
Install. Energieinputleistung der Motoren MW| 14.11| 16.86| 20.89| 25.16| 26.29| 29.23| 27.30| 29.01| 29.01| 27.58| 25.38| 23.95 20.49| 21.04| 20.44| 10.36| 9.41| 9.41
Install. elektrische Leistung der Motoren MW| 4.41| 527| 6.64 809 847 950 893 955 955/ 0908 845 7.98 6.8 7.05 687 356/ 325 325
Deponiegasverbrauch Gasmotoren GWh/a| 76.15| 97.44| 118.83| 141.55| 147.43| 141.36| 135.49| 137.50| 138.50| 136.05| 122.34| 99.53| 98.55| 65.69| 49.88| 32.24| 21.57| 20.41
Stromproduktion Gasmotoren** GWh/a| 24.08| 30.25| 37.10| 44.20| 47.03| 45.44| 43.83| 43.97| 43.92| 44.25| 39.23| 31.79| 28.51| 19.34| 15.19| 9.64| 6.84| 533
mit Motoren prod. Warmeenergie GWh/a| 9.50| 11.40| 8.88| 9.06| 13.61| 10.64| 974/ 954 853 11.91| 1105 952/ 733 389 419 359 361 191
|genutzte Warmeenergie der Motoren | GWh/a|  349| 306 145 0.96| 527/ 1.78] 233| 230| 224 223 229 192 174 146 077 045 050 050
Deponiegasverbrauch Heizkessel* GWh/a| 3.82| 9.13| 26.57| 35.71| 23.10| 28.42| 2583 21.19| 21.14| 2325 18.14| 14.04| 920| 9.03| 764 531 7.77| 6.02
prod./genutzte Warme der Kessel* GWh/a| 3.19] 7.65| 21.05| 25.71| 19.57| 24.26| 21.95 18.73| 18.47| 19.27| 16.55| 12.32| 7.94| 7.83| 6.45 4.52| 6.17| 4.83
* mit Deponiegas betriebene Heizkessel
Installierte elektrische Leistung [MWe] Energienutzung [GWh/a]
10 80
= E
° BV LT 70
£ £
8 Al {1 Lo e
60
7 e b A e e 7 .
& 50 & genutzte Warme
6 , der Heizkessel
5 - Nicht-WKK 40
) [Jgenutzte Warme
i e % ke % *
4 B \WKK 30 4 der Motoren
3 Al N |
20 8 33 & Stromproduktion
2 *Jahresnutzungs- % '% 3
grad > 60% % % N
10 R b
1 o N \
77 %% §§ N 8
0 i%% 0 mE%@ §§ §

8.9.09

80 82 84 86 88 90 92 94 96

98 00 02 04 06 08

80 82 84 86 88 90 92

G:\2009\1011\KW-Ausw\[DEP1982-2008 XLS]Anhang E.2a Ber1

94 96 98 00 02 04 06 08

Thermische Stromproduktion inklusive Warmekraftkopplung (WKK), Ausgabe 2008

Seite 77



Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen (Bundesamt fir Energie BFE)

Anhang E.2b

Deponiegasnutzung mit Gasmotoren (WKK)

Kat. W4.DEP

betrachtete Anlagen: samtliche in der Schweiz betriebenen Deponiegasmotoren mit einem Jahresnutzungsgrad* iber 60%
* Jahresnutzungsgrad = (genutzte Warmeenergie + Stromproduktion) / Deponiegasverbrauch

8.9.09

80 82 84 86 883 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

G:\2009\1011\KW-Ausw\[DEP1982-2008.XLS]Anhang E.2b Ber2

1991| 1992] 1993 1994| 1995 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005 2006/ 2007| 2008
Anzahl Anlagen - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Anzahl Gasmotoren (WKK-Aggregate) - 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
Install. Energieinputleistung der Motoren MW| 058/ 058 058 4.84| 4.84] 484 486 4.86] 4.86| 4.86] 538 5.38 538 538 478 4.78) 478 4.78
Install. elektrische Leistung der Motoren MW| 0.16| 0.16/ 0.16| 1.61 161 161 1.63| 163| 163 1.63| 1.82| 182 182 1.82| 164 164 1.64] 164
Deponiegasverbrauch Gasmotoren GWh/a| 1.93| 0.08| 0.12| 0.00| 7.84 1.76| 2.59| 242| 266 254 247/ 187/ 170/ 1.51| 067 000/ 0.00] 0.00
Stromproduktion Gasmotoren*** GWh/a| 0.55| 0.02| 0.02| 0.00] 244/ 045 0.66| 065 080 0.75 0.74| 055/ 049 041 0.18 0.00/ 0.00/ 0.00
mit Motoren prod. Warmeenergie GWh/a| 1.09| 0.05| 0.08] 0.00] 417/ 096 141 1.32| 146 141 136 104 096 0.87| 0.38 000/ 0.00] 0.00
|genutzte Warmeenergie der Motoren | Gwh/a|  1.09) 005 0.08) 000 407 096 141 132 146 141 136 104 096 087 038 000 000 000
Deponiegasverbrauch Heizkessel** GWh/a| 053] 1.71 1.38| 26.69| 11.83| 14.90| 15.14| 15.56| 14.53| 17.27| 13.87| 10.39| 7.44| 6.57| 594 427/ 6.79] 5.18
prod./genutzte Warme der Kessel** GWh/a| 045| 145/ 1.17| 1840/ 1050, 13.32| 13.78| 14.11| 12.95| 14.34| 12.99| 927/ 6.49| 585 516 368 539 4.16
** mit Deponiegas betriebene Heizkessel in der gleichen Heizzentrale
Installierte elektrische Leistung [MWe] Energienutzung [GWh/a]
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Schweiz. Statistik der erneuerbaren Energien (Bundesamt fir Energie BFE) Anhang E.2¢c
Deponiegasnutzung mit Gasmotoren (ohne WKK) Kat. T3
betrachtete Anlagen: samtliche in der Schweiz betriebenen Deponiegasmotoren mit einem Jahresnutzungsgrad* bis 60%
* Jahresnutzungsgrad = (genutzte Warmeenergie + Stromproduktion) / Deponiegasverbrauch
1991 1992| 1993| 1994| 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000/ 2001| 2002/ 2003| 2004| 2005/ 2006/ 2007| 2008
Anzahl Anlagen - 6 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 7 8 7 7 7 7 5
Anzahl Gasmotoren (WKK-Aggregate) - 12 14 16 16 16 18 17 18 18 17 15 14 12 12 12 7 6 6
Install. Energieinputleistung der Motoren MW| 13.53| 16.28| 20.31| 20.32| 21.45| 24.39| 22.44| 24.15| 24.15| 22.72| 20.01| 18.58| 15.12| 15.66| 15.66| 5.59| 4.63| 4.63
Install. elektrische Leistung der Motoren MW| 425 511/ 648 648 6.85 7.88] 729 7.91| 791 745 6.62| 6.16] 506/ 523 523 192/ 161 1.61
Deponiegasverbrauch Gasmotoren GWh/a| 74.21| 97.36| 118.71| 141.55| 139.59| 139.59| 132.89| 135.08| 135.83| 133.51| 119.87| 97.66| 96.85| 64.18| 49.21| 32.24| 21.57| 20.41
Stromproduktion Gasmotoren GWh/a| 23.53| 30.23| 37.08| 44.20| 44.60| 44.99| 43.17| 43.32| 43.13| 43.50| 38.49| 31.24| 28.02| 18.93| 15.00| 9.64| 6.84] 533
mit Motoren prod. Warmeenergie GWh/a| 841| 11.35| 8.80| 9.06| 944 968 833 822 7.07| 1050 9.69| 849 637 3.02| 381 359 361 1.91
|genutzte Warmeenergie der Motoren GWh/a| 2.40| 3.01 1.38] 0.96 120, 0.82| 0.91] 098 077/ 082 093 088 077/ 058 039 045 050 0.50
Deponiegasverbrauch Heizkessel** GWh/a| 0.90| 0.64| 7.01| 7.80| 978/ 12.22| 830 3.23| 4.89| 452| 373 323 136| 1.24| 079 026/ 0.36| 0.37
prod./genutzte Warme der Kessel** GWh/a| 072| 051 571 6.35 7.88 989 626/ 271 403 377 314 272 1.13| 1.01] 057 021 029 029
** mit Deponiegas betriebene Heizkessel in der gleichen Heizzentrale
Installierte elektrische Leistung [MWe] Energienutzung [GWh/a]
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Schweiz. Statistik der erneuerbaren Energien (Bundesamt fiir Energie BFE) Anhang E.2d
Deponiegasnutzung ausschliesslich mit Heizkesseln
betrachtete Anlagen: samtliche in der Schweiz betriebenen Deponiegas-Feuerungen (Anlagen ausschliesslich mit Heizkesseln)
1991| 1992| 1993| 1994| 1995/ 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2004| 2005/ 2006/ 2007| 2008
Anzahl Anlagen - 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1
Anzahl Gasmotoren (WKK-Aggregate) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Install. Energieinputleistung der Motoren MW
Install. elektrische Leistung der Motoren MW
Deponiegasverbrauch Gasmotoren GWh/a
Stromproduktion Gasmotoren GWh/a
mit Motoren prod. Warmeenergie GWh/a
genutzte Warmeenergie der Motoren GWh/a
Deponiegasverbrauch Heizkessel* GWh/a| 2.39| 6.79| 18.19| 1.21| 149 131 239| 240 172 146/ 0.54| 042 040 1.22| 091 078 062 047
prod./genutzte Warme der Kessel* GWh/a| 2.01] 569 1417 097 119/ 105 191 192 149/ 116/ 043] 0.33] 0.32] 098 072| 063 050 0.38
* mit Deponiegas betriebene Heizkessel in der gleichen Heizzentrale
Energienutzung [GWh/a]
16
14
12 1 .
B genutzte Warme
10 der Heizkessel
Mgenutzte Warme
8 der Motoren
6 [ Stromproduktion
4
2 4
0 T T T T T T T T T

8.9.09
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F. Erlauterungen zur Statistik

Bis zur vorliegenden Ausgabe wurden im Auftrag des Bundesamtes fiir
Energie durch die Dr. Eicher+Pauli AG im Wesentlichen folgende Be-
richte Uber WKK-Anlagen und die thermische Stromproduktion in der
Schweiz veroffentlicht:

o Fur die Jahre 1992 bis 1996 wurde jahrlich eine eigenstandige Statis-
tik Uber die Klein-WKK-Anlagen publiziert.

o Ab dem Auswertungsjahr 1997 wurde jahrlich eine Statistik Uber die
gesamte thermische Stromproduktion verdéffentlicht [Thermisch].

Zusammenfassungen dieser Resultate wurden in den vergangenen Jah-
ren auch in der schweizerischen Elektrizitats- und in der Gesamt-
energiestatistik prasentiert. Andererseits wurden die Angaben Uber
thermische Stromerzeuger, welche erneuerbare Energien verwenden, in
der schweizerischen Statistik der erneuerbaren Energien [SdAEE] ver-
wendet.

In den Kapiteln F.1 und F.2 finden sich ndhere Angaben zu friiheren
Ausgaben, zu den vorhandenen Daten, zu den durchgefuhrten Erhe-
bungen und zur Energiedatenfortschreibung der Klein- und Gross-WKK-
Statistik.
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F.1 Gross-WKK-Statistik

F.1.1  Frihere Ausgaben und Erhebungen

Im Jahre 2008 wurden mittels Vollerhebung die Stammdaten aller
Gross-WKK-Anlagen aktualisiert, neue Anlagen sowie die Jahresdaten
des Betriebsjahres 2008 erfasst. Im Vergleich zu den bisherigen Resul-
taten ergaben sich nur geringe Unterschiede (einzelne Korrekturen von

Vorjahreswerten).

F.1.2 Vorliegende Gross-WKK-Daten

Datenbank:

Die Daten zu den Gross-WKK-Anlagen werden in einer Access-
Datenbank verwaltet (Access-Vers. 2000).

erfasste Daten:
(Kat. W1, W2, W3)

Adresse und Bezeichnung der Anlage
Adresse des Anlagebetreibers

Stammdaten zu den Gross-WKK-Aggregaten (Inbetriebnah-
medatum, Hersteller, Typ, elektrische Leistung, Energietrager)
Endenergieverbrauch seit 1990 (bei einigen Anlagen konnte nur
der Energietragersplit erhoben werden)

Stromproduktion und Verkauf ans EW (Jahre 1990 bis 2008)

zusatzliche Daten:

(Kat. T4)

In der gleichen Access-Datenbank werden auch die Stamm- und
Energiedaten samtlicher KVA erfasst (d.h. nicht nur Kat. W1 son-
dern auch Kat. T4). Zusatzlich zu obigen Daten sind zu den KVA
auch die produzierten und verkauften Warmemengen erfasst.
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F.2 Klein-WKK-Statistik

F.2.1  Fruhere Ausgaben und Erhebungen

Seit 1992 wurde jahrlich eine Statistik Uber die Klein-WKK-Anlagen pub-
liziert. Die Klein-WKK-Statistik hat in den vergangenen Jahren einige
Anderungen erfahren (methodische Anderungen, Korrektur von Feh-
lern). Aus diesem Grund stimmen einzelne Angaben friiherer Statistik-
Ausgaben nicht mehr mit der jeweils neusten Publikation Gberein.

Nachstehend sind die wichtigsten Anderungen der Klein-WKK-Statistik
aufgelistet:

In der ersten 1992 erschienenen Ausgabe waren Kleinst-Anlagen bis
100 kW Inputleistung nicht beriicksichtigt.

Bis zur Statistik 1994 wurden die Stammdaten der neuen Klein-WKK-
Anlagen bei den Anlagebetreibern eingeholt. Seither basieren die
Angaben zu den neuen Klein-WKK-Anlagen in der Regel weitgehend
auf Angaben der Lieferanten.

Die Energiedaten bis und mit Betriebsjahr 1993 basieren gréssten-
teils auf Betreiberangaben (Quasi-Vollerhebung). Ab 1994 wurden die
Energiedaten entsprechend der Leistungsentwicklung und mit den
aus den Betriebsjahren 92/93 abgeleiteten Vollbetriebsstunden fort-
geschrieben. Nur bei einigen speziellen Kategorien (siehe Anhang
D.1c) wurden die jahrlichen Energiedaten weiterhin einzelanlagen-
weise erhoben. Das Fortschreibungsmodell der Kategorien W5,
W4.ARA.1a und W4.FOS.1a ist im Anhang F.2.3 ausflihrlich be-
schrieben.

Aufgrund der anfangs 1998 durchgeflihrten Stichprobenerhebung
wurde festgestellt, dass die Vollbetriebsstunden der fossilen BHKW
(Kat. W4.FOS.1a) im Zeitraum 1993 bis 1996 um beachtliche 35 %
zugenommen haben (siehe Tabelle F.2d). Bei der Energiedaten-Fort-
schreibung mussten aus diesem Grund bei den fossilen BHKW (Kat.
W4.FOS.1) ruckwirkende Korrekturen vorgenommen werden.

In der Statistik 1996 wurde erstmals die in der Einleitung beschrie-
bene WKK-Definition angewandt. Dies hatte zur Folge, dass die
meisten mit Deponiegas betriebenen Anlagen nicht mehr als Klein-
WKK-Anlagen betrachtet wurden. Dies entsprach einer (rickwirken-
den) "Umbuchung" des grdssten Teils von Kategorie W4.DEP in Ka-
tegorie T3.

Im Jahre 1999 wurde eine neue Access-Datenbank fur die Klein-
WKK-Anlagen geschaffen. Diese ermdglichte eine wesentliche Ver-
einfachung der Datenerfassung, -pflege und -auswertung. Seit Be-
ginn der Klein-WKK-Erhebungen anfangs der neunziger Jahre wur-
den die Daten mittels einer dreiteiligen Omnis-Datenbank-Applikation
sowie einer Excel-Tabelle mit Kleinst-Anlagen verwaltet. Die seiner-
zeit erste Windows-konforme Datenbank Omnis ist aus heutiger Sicht
zu komplex und zu unflexibel fir eine bedienerfreundliche Datenbank.
Aus diesem Grund wurden die Daten in eine Access-Datenbank por-
tiert. Dies ermdglicht nun wesentlich einfachere Auswertungen, Ein-
gaben usw.
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e Basierend auf einer Erhebung wichtiger Stamm- und Betriebsdaten
zu den kommunalen Abwasserreinigungsanlagen konnten als Grund-
lage fir die Ausgabe 2002 die erfassten WKK-Anlagen in ARA Uber-
pruft und soweit nétig bereinigt werden. Weiter konnten auch Vollbe-
triebsstunden des Betriebsjahres 2001 fur die Kategorie W4.ARA.1a
ermittelt werden. Durch lineare Interpolation mussten auch die Vor-
jahreswerte ab 1994 korrigiert werden (siehe Tabelle F.2e). Wegen
den vorgenommenen Bestandeskorrekturen sowie der Aktualisierung
der Vollbetriebsstundenwerte andern die Zahlen der Kat. W4.ARA.1a

ab 1994.

F.2.2 Vorliegende Klein-WKK-Daten

Datenbank:
(Kat. W4, W5, T3)

Die Daten zu den Klein-WKK-Anlagen werden seit Marz 1999 in
einer Access-Datenbank verwaltet (Access-Vers. 2000).

erfasste Daten:
(Kat. W4 und W5)

*

Bei Anlagen, deren Anga-
ben ausschliesslich vom
Lieferanten stammen (d.h.
sogenannte minimal er-
fasste Anlagen) ist die Da-
tenqualitat z.T. nicht
optimal (z.B. unvollstan-
dige Adressen)

** Energiedaten bis 1993
ziemlich vollstandig; ab
1994 nur noch bei Anlagen
mit jahrlicher Erhebung
(siehe Kap. F.2.3) oder bei
Teilnahme an der Stich-
probenerhebung 1998)

o Adresse und Bezeichnung der Anlage*
o Adresse des Anlagebetreibers*
Art und Beschreibung der mit Warme versorgten Gebaude*

o Folgende Stammdaten zu den Klein-WKK-Aggregaten: Inbe-
triebnahme- und evtl. Stilllegedatum, Hersteller, Typ, Nenn-
leistungen (Input, elektrisch, thermisch), Energietrager, Schad-
stoffreduktionsmassnahme

o Endenergieverbrauch der Klein-WKK-Anlagen**
Stromproduktion und Verkauf ans EW**

o Warmeproduktion und -nutzung**

Betriebsstunden und Startimpulse der einzelnen Aggregate**

zusatzliche Daten:
(Kat. T3)

In der Access-Datenbank der Klein-WKK-Anlagen werden auch die
Stamm- und Energiedaten samtlicher Deponiegasverstromungs-
anlagen erfasst (Kat. T3). Die Energiedaten der Deponiegasmotoren
und allfalliger Heizkessel mit Deponiegasnutzung werden jahrlich
erhoben.

Unsicherheiten:

Die aktuelle Klein-WKK-Statistik weist folgende Unsicherheiten auf:

o Allféllige ersatzlose Stilllegungen von Anlagen werden nur z.T. in
Erfahrung gebracht. Insbesondere bei den Gas- und Diesel-
motor-Warmepumpen (Kat. W5) und auch alteren fossilen BHKW
dirften diese Falle zunehmen. Die im Jahre 2006 und 2007
durchgefuhrten Umfragen, um allfallige Stilllegungen alterer An-
lagen zu erfassen, wurden 2008 weitergeflhrt, konnten jedoch
wegen div. Anderungen im WKK-Markt nicht vollstandig abge-
schlossen werden. Alle Ergebnisse wurden jedoch bertcksichtigt.
Eine weitere Umfrage - auch fiir die Erfassung der Vollbetriebs-
stunden (siehe unten) - ist bis 2010 geplant.

o Die aus den Jahren 1996/97 stammenden Vollbetriebsstunden-
zahlen bei fossilen BHKW (Kat. W4.FOS.1a) sollten aktualisiert
werden.
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F.2.3 Fortschreibung der Energiedaten

Aus Kostengriinden kénnen nur alle rund 5 Jahre Energiedaten bei den
Betreibern von bestehenden Anlagen erhoben werden. Aus diesem
Grund wurde ein geeignetes Modell fiir die Fortschreibung entwickelt.

In einem ersten Schritt wurde der Anlagebestand in moglichst homo-
gene Gruppen aufgeteilt. Insgesamt wurden zehn Anlagearten unter-
schieden. Dazu wurde der Typ 3 der Jahresstatistik definiert (siehe
Bild F.2a und Anhang D.1b). Darin sind die statistischen Angaben zu
den zehn Anlagearten spaltenweise aufgefiihrt. Die Spalten werden mit
den Buchstaben A bis K bezeichnet (siehe Bild F.2a und zugehoérige
Definitionen in Tabelle F.2b).

Bei den Anlagearten in den Spalten A, C und E werden die Energieda-
ten jeweils mit dem in Bild F.2c beschriebenen Berechnungsmodell er-
mittelt. Dieses einfache Modell zur Fortschreibung der Energiedaten
ergibt geniigend genaue Resultate. Die grosste Ungenauigkeit durfte
beim Split des gesamten Endenergieverbrauchs auf die verschiedenen
Energietrager auftreten. Dieser Split wurde bei den Anlagearten A, B
und C vereinfachend dem Split des Jahres 1993 gleichgesetzt. Bei den
mit fossilen Energietragern betriebenen BHKW (= Anlageart E) wurde
der mit dem Berechnungsmodell ermittelte Endenergieverbrauch ent-
sprechend dem Verhaltnis der installierten Inputleistungen auf die Ener-
gietrager Erdgas, Diesel und Propan aufgeteilt.

Die flir das Fortschreibungsmodell verwendeten Parameter wie Voll-
betriebsstunden und Energietragersplit sind im Anhang D.1c sowie in
den Tabellen F.2d und F.2e dargestellt.

Jahresstatistik 2002
Typ 3 TOTAL Anlagearten (Typ 3) der Klein-WKK-Statistik 3)
der Klein-WKK-Jahresstatistik (alle Anlagen)|fossile WP|Biogas LW ARA o. GT| Deponieg. |foss. BHKW |Rest foss. |Biog. Gew/In|ARA nur GT| fossile GT | Rest(ARA)
Anlagekategorie 4) -> W5 W4.BIO.1 | W4.ARA.1a| W4.DEP W4.FOS.1a |W4.FOS.1b| W4.BIO.2 W4.ARA2 | W4.FOS.2 | W4.ARA.1b
WKK-Anlagen in Betrieb (Jahresende) A B C D E F G H | K
Anzahl WKK-Anlagen 1) - 1031 52 34 287 2 620 7 19 7 3
Anzahl WKK-Aggregate - 1379 58 40 422 5 802 10 30 9 3
Installierte Leistungen
- Anschlussleistung MW 426.76 14.00 4.85 83.01 5.38 295.68 4.39 14.95 3.00 1.50
- elektrische Leistung MW 138.09 1.47 25.00 1.82 102.29 0.95 5.17 0.90 0.48
- mechanische Leistung 2) MW 117 1.17
- Heizleistung MW 248.03] 22.39 2.53| 45.63 3.00 159.72 4.72 7.72 1.50 0.82
Jahresenergieverbrauch/ -produktion
Endenergieverbrauch Total GWh 1661.99 26.66 15.49| 344.58 2443| 1157.66| 20.55 41.55 14.61 8.60 7.86
- Erdgas GWh 938.63 22.82 1.49 22.22 862.95| 20.55 8.60
- Diesel / Heizdl EL GWh 260.00 3.85 0.50 255.65 0.00
- Propan GWh 40.19 0.78 0.35 39.06
- Klargas GWh 364.27 341.80 14.60 7.86
- Deponiegas GWh 1.87 1.87
- Biogas GWh 55.86 15.49 40.37
- Fett/Ol erneuerbar GWh 1.18 1.18
- andere Energietrager GWh
produzierte Elektrizitat GWh 526.53 4.49 95.75 7.81 393.85 5.44 11.15 3.07 2.50 2.48
genutzte mechanische Energie 2) |GWh 5.56 5.56
produzierte Warmeenergie GWh 892.21| 37.61 8.02| 176.42] 13.28 604.42| 16.17 20.24 7.84 4.13 4.08
genutzte Warmeenergie GWh 840.79 37.13 7.25| 150.49 13.28 593.45| 15.42 10.10 5.56 4.13 3.97
Bild F.2a Typ 3 der Klein-WKK-Jahresstatistik (Beispiel, aktuelle Auswertung siehe Anhang D.1b)
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10 Anlagearten gemass Typ 3 der Klein-WKK-Statistik

Spalte | Kategorie Kurzbezeich- | Art der betroffenen Klein-WKK-An- Herkunft der Energiedaten ab
(Typ 3) nung lagen 1994
A W5 Fossile WP | Mit fossilen Energietragern betriebene | Fortschreibung gemass Bild
Warmepumpen F.2c
B W4.BIO.1 Biogas LW Mit Biogas betriebene Klein-WKK- Energiedaten gemass schwei-
Anlagen in Landwirtschaftsbetrieben zerischer Biogas-Statistik
(summarisch erfasst)
C W4.ARA1a |ARA0.GT Mit Klargas betriebene Anlagen (ohne | Fortschreibung gemass Bild
die Anl. der Spalten H und K) F.2c mit den Vollbetriebs-
stunden gemass Tab. F.2e
D W4.DEP Deponiegas | Mit Deponiegas betriebene Anlagen jahrliche Erhebung
E W4.FOS.1a Foss. BHKW | Mit fossilen Energietragern betriebene | Fortschreibung geméss Bild
Blockheizkraftwerke (BHKW) F.2c
(Aktualisierung der Vollbe-
triebsstunden im Rahmen der
Stichprobenerhebung 2008;
siehe Kapitel 6.5.1 und Tabel-
le F.2d)
F W4.FOS.1b | Rest foss. Spezielle mit fossilen Energietragern | jahrliche Erhebung oder
betriebene Klein-WKK-Anlagen Schatzung
(TEA's, Anlagen mit GMWP und
BHKW sowie Brennstoffzellen)
G W4.BIO.2 Biog. Gewl/In | Mit Biogas betriebene Gasmotoren in | Energiedaten gemass schwei-
Gewerbe und Industrie (Biogas aus zerischer Biogas-Statistik
der Vergarung von Griinabfallen und (Energiedaten jeder Anlage
industriellen Abwassern) sowie Einzel- | einzeln erfasst)
anlagen mit Tierfett- oder Pflanzendl-
Antrieb
H W4.ARA.2 ARA nur GT | Gasturbinen in Klaranlagen (Stillle- jahrliche Erhebung
gung der letzten Anlage im Jahre
2001)
| W4.FOS.2 Fossile GT Mit fossilen Energietrédgern betriebene | jahrliche Erhebung
Gasturbinen bis 1 MWe
K W4.ARA.1b |Rest (ARA) Spezielle mit Klargas betriebene Klein- | jahrliche Erhebung oder
WKK-Anlagen (TEA und Anlagen mit | Schatzung
GMWP und BHKW) sowie Klargas-
betriebene Anlagen ausserhalb von
kommunalen ARA
Tabelle F.2b Definition der zehn Anlagearten A bis K gemaéss Typ 3 der Klein-WKK-Jahresstatistik
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Schweiz. Statistik der Klein-WKK-Anlagen
Ermittlung des Energieverbrauchs resp.
der Energieproduktion in Jahren ohne
detaillierte Erhebung

Nur bei den gréssten Anlagen werden die Energie- und
Betriebsdaten jahrlich erhoben. Bei den meisten
anderen Anlagen kdénnen diese Angaben nur alle drei
bis vier Jahre erhoben werden. In den Zwischenjahren
muss der unbekannte Energiewert (Verbrauch oder
Produktion; hier als E2 resp. E3 bezeichnet) auf
geeignete Weise ermittelt werden. Die
Berechnungsschritte werden nachstehend beschrieben.

® L1, L2, L3, L4 (Leistungen Ende Jahr)

Die installierten Leistungen werden mittels Lieferanten-
und Betreiberangaben einzelanlagenweise erhoben
und per Jahresende bilanziert.

@ L12 und L34 (Leistungen im Vollbetrieb)
Klein-WKK-Anlagen werden haufig im Herbst in
Betrieb genommen. Auswertungen haben gezeigt, dass
neu in Betrieb genommene Anlagen im ersten
Kalenderjahr im Mittel nur ca. 35% der Betriebsstunden
der spateren Betriebsjahre erreichen. Dieser Aspekt
wird mit den sogenannten Leistungen im Vollbetrieb
berlcksichtigt. Diese werden folgendermassen
berechnet (a = 35%):

L12=L1+a*(L2-L1)

L34 =L3+a*(L4-L3)

® S1 und S3 (Vollbetriebsstunden eines Jahres)
Der Vollbetriebsstundenwert des letzten Jahres mit
erhobenen Energiedaten (S1) wird folgendermassen
ermittelt:

S1=E1/L12*1000

Es kann davon ausgegangen werden, dass die
durchschnittlichen Vollbetriebsstunden von einem Jahr
zum nachsten nicht stark andern, d.h.

S3 =82 =51

@ E3 (unbekannter Energiewert)

Der gesuchte Energiewert E3 (Verbrauch oder
Produktion) wird nun folgendermassen ermittelt:
E3 =134 *S3/1000

Bild F.2c Fortschreibung der Energiedaten in Jahren ohne detaillierte Erhebung (Berechnung der gesuchten Ener-

G:\1997\008\HOCHR96.XLS Ber1

giemenge E3 aus den bekannten Werten E1 sowie L1 bis L4)
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A. Herleitung des Energietragersplits der Kategorie W4.FOS.1a (fossile BHKW)

Co. |Hauptenergietrager |Einh. Inputleistung per Jahresende (Kat. W4.FOS.1a)
1992 | 1993 [ 1994 [ 1995 [ 1996 : 2003 [ 2004 [ 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 |Erdgas MW 71.5 91.5] 120.1] 147.2] 160.51 223.4] 2359] 237.7] 237.2] 234.2] 233.4
2 |Propan MW 1.1 1.1 1.9 4.0 45| 6.9 8.0 8.0 7.9 7.9 7.7
6 |Diesel, Heizol MW 7.5 8.4 13.8] 17.6/ 23.3; 60.1] 593 54.4| 539 508 475
Total 80.0] 101.0] 135.9] 168.9] 188.3, 290.3] 303.3] 300.0] 299.0] 292.9] 288.6

Co. |Hauptenergietrager Energietriagersplit per Ende Jahr (Kat. W4.FOS.1a)
1992 | 1993 [ 1994 [ 1995 [ 1996 I 2003 [ 2004 [ 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 |Erdgas 89.3%| 90.6%)| 88.4%| 87.2%)| 85.2%] 76.9%| 77.8%| 79.2%| 79.3%| 80.0%| 80.9%
2 |Propan 1.3%| 1.0%| 1.4%| 2.4%| 2.4%; 2.4%| 2.6%| 2.7%| 2.6%| 2.7%| 2.7%
6 |Diesel, Heizol 9.4%| 8.4%] 10.2%]| 10.4% | 12.4%, 20.7%]| 19.6%| 18.1%]| 18.0%| 17.3%| 16.5%
Total 100.0%] 100.0%] 100.0%] 100.0%| 100.0%l 100.0%] 100.0%] 100.0%] 100.0%] 100.0%]| 100.0%

Energietragersplit fiir die Aufteilung des Energieverbauchs

Co. |Hauptenergietrager Erhebung gemass Split per Ende des Vorjahres
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 ; 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 |Erdgas 89.9%| 91.6%]| 90.6%| 88.4%| 87.2%. 76.0%| 76.9%]| 77.8%]| 79.2%| 79.3%] 80.0%
2 |Propan 2.5%| 2.3%| 1.0%| 1.4%| 2.4%| 2.4%| 2.4%| 2.6%| 2.7%| 2.6%| 2.7%
6 |Diesel, Heiz6l 7.6%| 6.1%| 8.4%| 10.2%]| 10.4%) 21.7%]| 20.7%| 19.6%| 18.1%| 18.0%| 17.3%
Total 100.0%| 100.0%| 100.0%]| 100.0%| 100.0%* 100.0%| 100.0%| 100.0%| 100.0%| 100.0%| 100.0%

B. Herleitung der Vollbetriebsstunden (VBSTD) der Kategorie W4.FOS.1a (fossile BHKW)
Ze. 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 ! 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |Kommentar resp. Berechnung:
1 |VBSTD elektr. h/a *3'070 4'150, 4'150] 4'150] 4'150] 4'150] 4'150] 4'150[Auswertung geméss Stich-
(Brutto) | probenerh. (Betriebsjahre
k 1996/97; s. Ausgabe 1997 vom
] Sept. 1998)
[21 |VBSTD elektr. h/a **2'048| 3292) 3'636| 3'980] 3'980| 3'980| 3'980| 3'980| 3'980| 3'980| =[1]*0.96 (Abzug Eigen-
(Netto) i verbrauch BHKW von 4%; s.u.);
. Jahre 94+95 interpoliert
4] |VBSTD Input h/a **3'045| 3'344| 3'693| 4'042] 4'039| 4'039| 4'038| 4'038| 4'038| 4'038| = ([2]*[7])/[13]/[6]
151 |VBSTD therm. h/a **2'992| 3'225| 3'562 3'897i 3'889| 3'889| 3'889| 3'889| 3'889| 3'888| =([2]*[7])/[13] *[14]/[8]
** aus Vollerhebung 92/93 '
Leistungen des Bestandes am Jahresanfang: |
6] |Input MW 80.0] 101.0] 135.9] 168.9] 288.1| 290.3| 303.3| 300.0] 299.0| 292.9
[71 |elektrisch MW 25.6] 32.4| 43.7| 55.0° 99.4| 100.2| 104.9| 104.0] 103.8| 102.3
[8] [thermisch MW 44.2| 56.5| 76.5| 94.4, 155.8| 157.3| 163.6] 162.3] 161.6] 158.0
theoretische Wirkungsgrade: |
9] |Total 87.2%| 88.0%| 88.5%| 88.4%| 88.6%| 88.7%| 88.5%| 88.8%| 88.8%| 88.9%| =[10] + [11]
[10] |elektrisch 32.1%| 32.0%| 32.2%| 32.6%) 34.5%| 34.5%| 34.6%| 34.7%| 34.7%| 34.9%| = [7]1/6]
[11] [thermisch 55.2%| 56.0%| 56.3% 55.9%554.1% 54.2%)| 53.9%| 54.1%| 54.0%| 54.0%| =[8]/ [6]
Jahresnutzungsgrade: .
[12] |Total 84.7%)| 85.5%]| 86.0%| 85.9%! 86.1%]| 86.2%| 86.0%| 86.3%| 86.3%| 86.4%| = [13] + [14]
[13] |elektrisch 31.6%| 31.5%)| 31.7%| 32.1%] 34.0%| 34.0%| 34.1%| 34.2%| 34.2%| 34.4%| =[10] - 0.5% (Erfahrungswert)
[14] |thermisch 53.2%| 54.0%| 54.3% 52.2%| 51.9%)| 52.1%| 52.0%| 52.0%| =[11]1-2% __(Erfahrungswert)

53.9%; 52.1%
I

Umrechnung der Vollbetriebsstunden (VBSTD) der Bruttostromproduktion auf Nettostromproduktion:

Der Eigenstromverbrauch aller fossiler BHKW betragt rund 2%.

BHKW mit internen Elektrowarmepumpen (EWP) weisen einen zusatzlichen Eigenstromverbrauch von rund 6% aus.
Rund ein Drittel des Bestandes fossiler BHKW weisen interne EWP's auf.
Gesamthaft muss von der Bruttostromproduktion 4% abgezogen werden, um die Nettostromproduktion der BHKW zu erhalten.

Erstellungsdatum: 17.09.09

Tabelle F.2d

in Statistik Typ 3)
Die mittleren elektrischen Vollbetriebsstunden der Betriebsjahre 1996/97 wurden im Rahmen der Stichprobenerhe-
bung 1998 ermittelt. Aufgrund der markanten Zunahme gegeniiber den zuletzt erhobenen Jahresdaten aus den Be-

triebsjahren 1992/93 mussten die Vorjahreswerte schrittweise angehoben werden.

G:12009\1011\KW-Ausw\[Jahr_Typ3+2_2008.XIs]FOS.1a BerTabF2d

Herleitung des Energietragersplits und der Vollbetriebsstunden ab 1993 der Kategorie W4.FOS.1a (Spalte E
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Herleitung der Vollbetriebstunden fiir Energiedaten-Berechnung der WKK-Anlagen in Kldranlagen (W4.ARA.1a)

Zeile 1992 1993 1994 1995t 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |Kommentar resp. Berechnung
I
A Kat. W4.ARA.1a (nur BHKW) 1
A1 |Leistungen am Jahresende geméass Datenbank '
[1] Input-Leistung kW 36'457| 40'076] 42'295] 450051 80'523] 78715] 81'525| 85'076] 86'202] 85'391|Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
[2] elektrische Leistung kW 10'869| 11'940| 12'491 13'339: 25'482| 24'904| 26'131| 27'634| 27'956| 27'824 |Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
[3] thermische Leistung kW 20'684] 22'770| 24'187| 25%671, 44'091| 43'315] 44'479] 46'206] 46702] 45'907 |Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
|
A.2 |theoretische Wirkungsgrade .
[4] |Total 86.5%| 86.6%| 86.7%| 86.7%) 86.4%| 86.7%| 86.6%| 86.7%| 86.6%| 86.3%|=1[5]+[6]
[5] |elektrisch 29.8%| 29.8%| 29.5%| 29.6%| 31.6%| 31.6%| 321%| 32.4%| 32.4%| 32.6%|=[2]/[1]
[6] |thermisch 56.7%| 56.8%| 57.2%| 57.0%' 54.8%| 55.0%| 54.6%| 54.3%| 54.2%| 53.8%|=[3]/[1]
[5a] |Abzug beim elektr. Wirkungsgrad 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%l  2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% | Erfahrungswert fiir Herleit. des Jahresnutz.grades
[6a] |Abzug beim therm. Wirkungsgrad 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%p 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% |Erfahrungswert fiir Herleit. des Jahresnutz.grades
'
A.3 |Jahresnutzungsgrade ]
[7] |Total 80.5%| 80.6%| 80.7%| 80.7%, 80.4%| 80.7%| 80.6%| 80.7%| 80.6%| 80.3%)=1[8]+[9]
[8] elektrisch 27.8%| 27.8%| 27.5% 27.6%: 29.6%| 29.6%| 30.1%| 30.4%| 30.4%| 30.6%|=1[5]-[5a] (Erfahrungswert)
[9] |thermisch 52.7%| 52.8%| 53.2%| 53.0%| 50.8%| 51.0%| 50.6%| 50.3%| 50.2%| 49.8%=[6]-[6a] (Erfahrungswert)
'
A4 |Vollbetriebsstunden 1
[10] |Input-Leistung h/a 4'645 4'645 4'604 4'659]  4'278 4'278 4'275 4'272 4'271 4'270| =[111*[21/[8]/[1]
[11] |elektrische Leistung h/a 4'333| 4'333] 4292 4'2521  4'008|  4'008| 4'008| 4'008| 4'008|  4'008|1993 + 2001 = Erhebung; 94-00 = Interpolation
[12] |thermische Leistung h/a 4'317 4'318 4'282 4240l 3966 3'967 3'961 3'957 3'956 3'952| = [11]* [2]/[8] * [9]/ [3]
[
B. Kat. W4.ARA.1a (nur Geblédseantriebe) H
B.1 |Leistungen am Jahresende geméass Datenbank |
[21] |Input-Leistung kW 6'738 6'342 6'065 6'065;  2'920 2'831 2'480 2'109 1'749 1'342 | Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
[22] |mechanische Leistung kW 2'166 2'027 1'918 1'918! 937 909 792 676 536 405 |Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
[23] |thermische Leistung kW 3'583 3'377 3'233 3233] 1525 1'474 1'289 1'094 932 710 |Auswertung Klein-WKK-Datenbank E+P
'
B.2 |theoretische Wirkungsgrade 1
[24] |Total 85.3%| 852%| 84.9%| 84.9%) 84.3%| 84.2%| 83.9%| 83.9%| 84.0%| 83.1%)=[25]+[26]
[25] |mechanisch 321%| 32.0%| 31.6%| 31.6%: 32.1%| 321%| 31.9%| 32.0%| 30.6%| 30.2%]=[22]/[21]
[26] |thermisch 53.2%| 53.3%| 53.3%| 53.3%| 522%| 521%| 52.0%| 51.9%| 53.3%| 52.9%]|=[23]/[21]
¥
B.3 |Jahresnutzungsgrade !
[27] |Total 79.3%| 79.2%| 78.9%| 78.9%| 78.3%| 782%| 77.9%| 77.9%| 78.0%| 77.1%)=[28]+[29]
[28] |mechanisch 30.1%| 30.0%| 29.6%| 29.6%" 30.1%| 30.1%| 29.9%| 30.0%| 28.6%| 28.2%)=[25]-2% (Erfahrungswert)
[29] |thermisch 49.2%| 49.3%| 49.3%| 49.3%! 482%| 48.1%| 48.0%| 47.9%| 49.3%| 48.9%|=[26]-4 % (Erfahrungswert)
|
B.4 |Vollbetriebsstunden '
[30] |Input-Leistung h/a 5'456 5'458 5'409 53501 5'059 5'059 5'059 5'059 5'059 5'059 | Jahr 2001 = Erhebung; 94-00 = Interpolation *
[31] |mechanische Leistung h/a 5117| 5117 5'066 5'020; 4744 4744 4742 4743|4729  4'724| =[30] * [21] * [28] / [22]
[32] |thermische Leistung h/a 5'046 5'048 5'003 4956, 4672 4'670 4'670 4'669 4'680 4'676| = [30] * [21] * [29] / [23]
1 *1992/93: =[31]* [22]/[28]/ [21]
C. Kat. W4.ARA.1a (Total BHKW und Gebléseantriebe) 4
C.1 |Leistungen am Jahresende :
[40] |Input-Leistung kW 43'195| 46'418| 48360 51'070] 83'443| 81'546| 84'005| 87'184| 87'951| 86'733
[41] |elektrische Leistung kW 10'869| 11'940| 12'491| 13'339r 25'482| 24'904| 26'131| 27'534| 27'956| 27'824
[42] |mechanische Leistung kW 2'166 2'027 1'918 1918l 937 909 792 676 536 405
[43] |thermische Leistung kW 24'267| 26'147| 27'420| 28'904) 45'616| 44'789| 45768 47'300| 47'634| 46'616
'
C.2 |Vollbetriek d Jahr 1992 1993 1994 19951 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Datenbank ARA_VBSTD (Basis fiir Anh. D.1c)
[44] |Input-Leistung h/a 4771 4'756 4705  4'654;  4'306 4'306 4'298| 4291 4'287|  4'282| = ([10]* [1] +[30] * [21]) / ([1] + [21])
[45] |elektrische Leistung h/a 4'333 4'333 4'292 42527 4008 4'008 4'008 4'008 4'008 4'008| =[11]
[46] |mechanische Leistung h/a 5117 5'117 5'066 5'020] 4744 4744 4742 4'743| 4729| 4'724|=[31]
[47] |thermische Leistung h/a 4'425|  4'412 4'367 4'320*  3'989 3'991 3'981 3'974 3'970 3'963| = ([10] * [1] +[30] * [21]) / ([1] + [21])
I
Erstellungsdatum: 17.09.09 G:\2009\1011\KW-Ausw\[Jahr_Typ3+2_2008.xIs]ARA.1a BerTabF2e

Tabelle F.2e Herleitung der Vollbetriebsstunden ab 1993 der Kategorie W4.ARA.1a (Spalte C in Statistik Typ 3)

Die mittleren elektrischen Vollbetriebsstunden des Betriebsjahres 2001 wurden im Rahmen einer Auswertung einer
neueren Erhebung von Klaranlagen-Betriebsdaten ermittelt [ARA 2003]. Aufgrund der Abnahme von ca. 8% gegen-
Uber den zuletzt erhobenen Jahresdaten aus den Betriebsjahren 1992/93 mussten die Vorjahreswerte schrittweise
reduziert werden.
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F.2.4

Typ 2 der Jahresstatistik

Im Typ 2 der Jahresstatistik wurde eine weniger detaillierte Aufteilung
der Anlagearten (Spalten N bis S in Bild F.2f; sieche auch Anhang D.1a)
vorgenommen. Dabei handelt es sich um einen Zusammenzug der An-
lagearten gemass Typ 3 (Spalten A bis K in Bild F.2a). Folgende Spalten

werden zusammengefasst:

N =A
O=B+G
P=C+H+K
Q=D

R =E

S =F+I

Typ 2 der Jahresstatistik weist zusatzlich eine Aufteilung nach Klein-
WKK-Technologien auf (Spalten U bis X in Bild F.2f).

Jahresstatistik 2002
Typ 2 TOTAL Aufteilung nach Anlageart 3) Aufteilung nach Technologien
der Klein-WKK-Jahresstatistik (alle Anlagen)|fossile WP| Biogas | Klargas | Deponieg. [foss. BHKW | Div. foss. |BHKW 4)|Warmep.|Gasturb.| Rest 5)
WKK-Anlagen in Betrieb (Jahresende) M N (o) P Q R S U \" ' X
Anzahl WKK-Anlagen 1) - 1031 52 53 290 2 620 14 962 52 7 10
Anzahl WKK-Aggregate - 1379 58 70 425 5 802 19 1299 58 9 13
Installierte Leistungen
- Anschlussleistung MW 426.76( 14.00] 19.81] 84.51 5.38] 295.68 7.38| 403.87 14.00 3.00 5.89
- elektrische Leistung MW 138.09 6.64| 25.49 1.82] 102.29 1.85| 135.76 0.90 143
- mechanische Leistung 2) MW 1.17 1.17 1.17
- Heizleistung MW 248.03] 22.39] 10.25| 46.45 3.00] 159.72 6.22] 218.60 22.39 1.50 5.54
Jahresenergieverbrauch/ -produktion
Endenergieverbrauch Total GWh 1661.99| 26.66] 57.04| 367.04] 24.43| 1157.66 29.15| 1583.71 26.66) 23.21| 2841
- Erdgas GWh 938.63| 22.82 1.49| 2222 862.95 29.15| 886.66 22.82 8.60| 20.55
- Diesel / Heizol EL GWh 260.00 3.85 0.51 255.65 256.15 3.85 0.00
- Propan GWh 40.19 0.78 0.35 39.06 40.19
- Klérgas GWh 364.27 364.27 341.80 14.60 7.86
- Deponiegas GWh 1.87 1.87 1.87
- Biogas GWh 55.86 55.86 55.86
- Fett/Ol erneuerbar GWh 1.18 1.18 1.18
- andere Energietrager GWh
produzierte Elektrizitat GWh 526.53 15.64| 101.29 7.81 393.85 7.94| 513.05 5.56 7.92
genutzte mechanische Energie 2) [GWh 5.56 5.56 5.56
produzierte Warmeenergie GWh 892.21 37.61 28.26| 188.34 13.28 604.42 20.30| 822.38 37.61 11.97| 20.25
genutzte Warmeenergie GWh 840.79] 37.13] 17.35 160.03] 13.28 593.45 19.55| 774.58 37.13 9.69] 19.39
Bild F.2f Typ 2 der Klein-WKK-Jahresstatistik (Beispiel, aktuelle Auswertung siehe Anhang D.1a)
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